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Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos 
necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 
 
AVALIAÇÃO TÉCNICO-ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DE FRIO A PARTIR DE 
CONCENTRADOR SOLAR: UM ESTUDO DE CASO PARA O SEMIÁRIDO 
BRASILEIRO 
 




Orientadores: David Alves Castelo Branco 
            Pedro Rua Rodriguez Rochedo 
 
Programa: Planejamento Energético 
 
O semiárido brasileiro é uma região que apresenta uma alta irradiação solar 
incidente e tem como sua principal atividade econômica a agropecuária. Por isso, este 
trabalho tem o objetivo de avaliar o potencial técnico e econômico da implementação de 
concentradores solares para aproveitar esse recurso solar da região para atender a 
demanda de refrigeração de um distribuidor de frutas. Foram simulados os ciclos de 
refrigeração de compressão a vapor, sendo necessária a produção de eletricidade, e de 
absorção, sem necessidade de produção de eletricidade, para verificar qual sistema é 
mais economicamente viável. A demanda térmica foi calculada a partir de equações de 
transferência de calor utilizando dados reais de um distribuidor local. As simulações dos 
ciclos de refrigeração e dos campos solares foram feitas a partir dos softwares Hysys e 
System Advisor Model, respectivamente. Os resultados encontrados indicaram que o 
sistema de compressão a vapor é mais viável economicamente, mesmo sendo necessária 
a produção de eletricidade, devido ao seu maior coeficiente de desempenho.
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Abstract of Dissertation presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the 
requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) 
 
TECHNICAL AND ECONOMIC EVALUATION OF COLD PRODUCTION FROM 
SOLAR CONCENTRATORS: A CASE STUDY FOR THE BRAZILIAN SEMIARID 
 




Advisors: David Alves Castelo Branco 
      Pedro Rua Rodriguez Rochedo 
 
Department: Energy Planning 
 
The Brazilian semiarid is a region that presents a high incident solar irradiation 
and its main economic activity is the farming. Therefore, this work has the objective of 
evaluating the technical and economic potential of the implementation of solar 
concentrators to take advantage of this solar resource of the region to supply the 
refrigeration demand from a fruit distributor. A vapor compression refrigeration cycle, 
which needs electricity supply, and an absorption refrigeration cycle, which doesn’t 
need electricity supply, were simulated to verify which system is most economically 
feasible. The thermal demand was calculated from heat transfer equations using real 
data from a local distributor. The simulations of the cooling cycles and the solar fields 
were made using the softwares Hysys and System Advisor Model, respectively. The 
results indicated that the vapor compression system is more economically feasible, even 
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O desenvolvimento mundial, tanto econômico como tecnológico, depende diretamente 
do uso de energia (ULLAH et. al, 2013). Energia é vital para o desenvolvimento de 
qualquer nação, e nas últimas décadas, a economia, a população e o consumo energético 
per capita causaram um grande aumento na demanda energética mundial (SARBU & 
SEBARCHIEVICI, 2013). 
Porém as ações do homem relacionadas à produção, consumo e conversão de energia 
são as principais responsáveis pelas mudanças climáticas no planeta (DHILLON & 
VON WUEHLISCH, 2013). Alterações observadas no nível do mar, nas temperaturas 
locais e o acontecimento de desastres naturais como tornados são indícios de uma 
mudança no clima global. Esse fato pode ser explicado pelo acúmulo dos gases de efeito 
estufa (principalmente dióxido de carbono, metano e óxido nitroso) emitidos 
constantemente na atmosfera. Esses gases quando retidos na atmosfera, absorvem parte 
da irradiação solar que seria emitida da Terra de volta para o espaço, assim promovendo 
um aquecimento global (DHILLON & VON WUEHLISCH, 2013). 
A temperatura global já sofreu um aumento de 0,8ºC desde 1880 e a previsão é que no 
século XXI esse valor cresça entre 1,4ºC e 5,8ºC (IPCC, 2013; DHILLON & VON 
WUEHLISCH, 2013; WANG et. al, 2017). A Figura 1 apresenta a evolução do aumento 
da temperatura global desde 1880 até 2016, assim como o aumento da concentração de 
dióxido de carbono na atmosfera para o mesmo período. 
Com o surgimento da Revolução Industrial na segunda metade do século XVIII, a 
emissão dos gases de efeito estufa foi aumentando gradativamente, não somente pelas 
atividades industriais, mas também por atividades como desflorestamento e mudanças 
no uso do solo. 
Os combustíveis fósseis, principalmente o petróleo e o carvão, são bastante utilizados 
em diversos setores da economia, principalmente nos setores elétrico, industrial e 
transportes. Contudo já há uma conscientização mundial no que diz respeito aos 
impactos negativos causados ao meio ambiente por causa da queima de combustíveis 
fósseis (ULLAH et. al, 2013). 
Diversas convenções já aconteceram nas quais representantes dos principais países se 
reúnem para discutir medidas para os mesmos reduzirem suas emissões de gases de 
efeito estufa. Dentre estas, pode-se citar o Protocolo de Kyoto (1998), a COP 15 em 
Copenhagen (2009) e a COP 21 em Paris (2015) (DHILLON & VON WUEHLISCH, 
2013). 





Figura 1 – Evolução do aumento temperatura do planeta e da concentração de CO2 na atmosfera 
Fonte: Climate Central (2017) 
 
Energia renovável pode ser definida como a energia que é produzida a partir de um 
recurso natural não exaurível ou inesgotável (ULLAH et. al, 2013; ARENA, 2017; IEA, 
2017). Podem ser classificados como energias renováveis os seguintes tipos de energia: 
solar, eólica, biomassa, hidráulica, geotérmica e maremotriz. Por causa do aquecimento 
global, a substituição de recursos fósseis por recursos renováveis para geração de 
energia elétrica vem sendo realizada por diversos países (ULLAH et. al, 2013).  
A energia eólica, produzida a partir do vento, já é aproveitada há mais de mil anos 
porém somente na última década que passou a ser produzida em maior quantidade. Tem 
sido bastante utilizada e seu uso tem crescido em países como Holanda, Alemanha, 
Índia e Malásia (SARBU & SEBARCHIEVICI, 2013). No Brasil, o uso deste tipo de 
energia também cresceu bastante nos últimos anos, principalmente no período de 2013 a 
2016. Em 2013 a capacidade de energia eólica instalada no Brasil era de 3.484 GW, 
aumentando para 5.979 GW em 2014 e no ano de 2015 apresentou seu maior 
crescimento, de quase 3 GW, chegando a uma capacidade instalada de 8.733 GW 
(ABEEÓLICA, 2017). No ano de 2016 esse valor chegou aos 10.747 GW. 
A energia hidráulica, produzida a partir da energia mecânica da água, está bastante 
presente na matriz elétrica mundial (MOHTASHAM, 2015). Essa energia pode ser 
obtida também através da energia das marés ou das ondas, porém os cientistas ainda 
pesquisam a melhor maneira de aproveitar a energia das águas dos oceanos. A energia 
hidráulica apresenta diversas vantagens como baixo custo de manutenção e operação, 
alta eficiência e baixo risco. Por outro lado, uma desvantagem é exigir um alto 
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investimento inicial (MOHTASHAM, 2015). No Brasil a energia hidráulica é a 
principal fonte de geração de energia elétrica, sendo responsável por cerca de 64% da 
produção nacional (EPE, 2016). 
A biomassa pode ser utilizada como fonte de energia de diversas formas 
(MOHTASHAM, 2015). No Brasil, por exemplo, a lenha ainda é bastante utilizada, de 
forma que representa 25,4% do consumo energético nas residências e 6,4% do consumo 
energético total nacional (EPE, 2016). Os biocombustíveis são produzidos a partir da 
conversão da biomassa (sólida) em combustíveis líquidos. Os mais conhecidos são o 
etanol e o biodiesel. A maioria do etanol produzido mundialmente é a partir de grãos de 
milho enquanto o biodiesel tem como principal matéria-prima os grãos de soja 
(MOHTASHAM, 2015). 
Por causa da escassez de energia em algumas áreas do mundo, cientistas têm pesquisado 
maneiras de aproveitar a energia proveniente do sol, uma vez que esta é muito 
abundante. Existem diversas tecnologias disponíveis para aproveitar a energia do sol 
para fins energéticos como, por exemplo, gerar calor de processo e promover 
refrigeração de ambientes (HASSAN & MOHAMAD, 2012). 
A energia solar é resultado da radiação eletromagnética emitida pelo sol devido a 
reações termonucleares que ocorrem no seu interior. Para uma constante de radiação 
solar emitida por área de valor de 1.368 W/m2 e uma área da Terra de 1,275 x 1014 m2, 
encontra-se a radiação solar total incidente na Terra, com o valor de 1,74 x 1017 W 
(CHOUDHURY et. al, 2010). 
Existem duas maneiras de aproveitar a radiação solar para produzir eletricidade, 
diretamente por efeito fotovoltaico em painéis ou concentrando a energia térmica, que 
será fornecida a uma máquina térmica que produzirá trabalho de eixo a ser fornecido a 
um gerador elétrico. A tecnologia de concentração solar pode ser aplicada, não somente 
a produção de energia elétrica, mas também a outras finalidades citadas no parágrafo 
anterior. A tecnologia de concentração quando aplicada à produção de eletricidade é 
conhecida como CSP (Concentrated Solar Power) e quando aplicada apenas à produção 
de calor é conhecida como CST (Concentrated Solar Thermal) (BLANCO & MILLER, 
2017). 
Para conseguir suprir o crescimento da demanda de energia mundial, o uso de painéis 
fotovoltaicos cresceu bastante nos últimos anos no mundo inteiro e estima-se que a 
tendência e que cresça ainda mais na próxima década, quando em comparação com as 
outras fontes convencionais de energia elétrica (ULLAH et. al, 2013). A capacidade 
instalada de painéis fotovoltaicos no mundo alcançou 227 GW no ano de 2015 
(GAUCHÉ et. al, 2017). A Figura 2 ilustra o crescimento do uso de painéis 




Figura 2 – Energia elétrica produzida a partir de painéis fotovoltaicos 
Fonte: Adaptado de Ullah et. al (2013) 
Por outro lado, a tecnologia de concentração solar ainda é imatura quando comparada 
aos painéis fotovoltaicos e à maioria das tecnologias de produção de eletricidade 
existentes, porém alguns países emergentes como África do Sul, Chile e Marrocos já 
planejam investir nesse tipo de tecnologia, uma vez que seus territórios apresentam uma 
alta irradiação normal direta e há disponibilidade de território para implantar os 
coletores solares (GAUCHÉ et. al, 2017). 
A capacidade instalada mundial de usinas CSP também tem crescido ao longo dos 
últimos anos, ultrapassando o valor de 5.000 MW no ano de 2017 com um crescimento 
de 2,3% em relação ao ano anterior. A capacidade instalada de plantas CSP para 









Instalada em 2017 
Taxa de 
Crescimento 
em relação a 
2016 
Espanha 2.362 0 0 
Estados Unidos 1.832 0 0 
Índia 205 0 0 
Marrocos 181 0 0 
África do Sul 300,56 100 49,86% 
Emirados Árabes 100,1 0 0 
Argélia 25 0 0 
Egito 20 0 0 
China 29,3 1 3,53% 
Irã 17,25 0 0 
Austrália 19 0 0 
Itália 7,01 0 0 
Israel 6 0 0 
Chile 2,3 0 0 
Tailândia 5 0 0 
Omã 11,54 9,24 401,70% 
Arábia Saudita 0,04 0,04 N/D  
Canadá 1 0 0 
Turquia 1,4 0 0 
Alemanha 1,5 0 0 
Dinamarca 5,48 5,48 N/D  
França 0,25 0 0 
Total 5.133 115,76 2,30% 
Fonte: CSP Plaza (2018) 
 
O semiárido é uma região que ocupa cerca de um quinto do território brasileiro, 
abrangendo cerca de 1.200 municípios com uma população aproximada de 26,6 
milhões. A maior parte dessa região está localizada na região Nordeste e no norte do 
estado de Minas Gerais (ASA, 2018). A região Nordeste, assim como o semiárido, 




Os terrenos propícios à agricultura nessa região, em sua maioria, pertencem a uma 
pequena elite, o que gera uma alta desigualdade e exclusão social. Mais da metade da 
população que vive em situações de extrema pobreza está localizada na região Nordeste, 
em alguns casos a população tem difícil acesso a energia elétrica (ASA, 2018). 
A maioria das regiões que apresentam irradiação mínima suficiente para que seja viável 
a implementação da tecnologia de concentração solar está localizada no semiárido 
brasileiro (MALAGUETA, 2013; SORIA, 2016). 
 
Objetivo e Descrição 
Nesse contexto de mudanças climáticas e aquecimento global que surge a necessidade 
de realizar estudos no que diz respeito a implementação de tecnologias capazes de 
aproveitar recursos naturais disponíveis e produzir energia de forma sustentável. Tendo 
o conhecimento de que a região semiárida do país possui algumas áreas de difícil acesso 
a energia elétrica, e que a mesma apresenta uma grande quantidade de recurso solar 
disponível, surge a motivação para a realização deste trabalho.  
Este trabalho tem como objetivo avaliar o potencial técnico e econômico da 
implementação da tecnologia de concentração solar a com a finalidade de produzir frio 
para atender a demanda de uma atividade econômica local. A intenção de se produzir 
frio se explica pelo fato de a principal atividade econômica da região ser a agropecuária. 
As frutas tropicais e as hortaliças necessitam ser armazenadas em ambientes 
refrigerados, uma vez que a manutenção da temperatura das mesmas é a principal 
variável para manter suas qualidades (KADER, 2013).  
Para alcançar o objetivo deste trabalho será realizado um estudo de caso a partir de 
informações reais sobre o processo de armazenamento e refrigeração de frutas de um 
distribuidor localizado no semiárido brasileiro. Primeiramente será calculada a demanda 
de frio diária do distribuidor, em seguida o ciclo de refrigeração do refrigerador será 
simulado e, por último, será feita a simulação do campo solar.  
Serão propostos dois sistemas utilizando diferentes rotas para atender a demanda de 
frio. O primeiro sistema será composto apenas pelo campo solar e refrigerador, 
operando em um ciclo de absorção, utilizando energia térmica. O segundo sistema será 
composto pelo campo solar, refrigerador, operando em um ciclo de compressão a vapor, 
e uma máquina térmica, uma vez que o ciclo utiliza energia elétrica. O objetivo em 
testar as duas rotas é verificar qual sistema é mais viável economicamente, pois o 
sistema que opera com ciclo de compressão a vapor apresenta uma etapa (intermediária) 
a mais, porém sabe-se que o mesmo apresenta maior eficiência quando comparado com 
o ciclo de absorção. 
As simulações dos ciclos de refrigeração serão realizadas no software Aspen Hysys 
2006, enquanto as simulações dos campos solares e das máquinas térmicas serão 
realizadas no software System Advisor Model (SAM). Depois de realizadas as 
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simulações, o sistema mais viável economicamente será comparado com o sistema 
convencional utilizado atualmente pelo distribuidor.  
2 Revisão Bibliográfica 
Nesta seção será feita uma revisão na literatura dos assuntos abordados neste trabalho, 
que por sua vez tem como assunto central a refrigeração solar, por concentração, 
aplicada a frutas. Portanto, primeiramente serão apresentadas as principais tecnologias 
de refrigeração solar existentes, e em seguida serão detalhadas as tecnologias de 
concentração solar existentes, assim como os sistemas propostos da mesma neste 
trabalho. 
2.1 Refrigeração Solar 
Refrigeração solar é o processo no qual a energia solar é utilizada para refrigerar 
ambientes. O aproveitamento da energia solar permite o fornecimento de energia limpa 
para processos de refrigeração no mundo com baixos custos (ULLAH et. al, 2013). Em 
locais onde há disponibilidade do recurso natural e demanda de refrigeração, sua 
aplicação pode ser feita em diversos setores. Dentre esses pode-se  destacar o 
armazenamento de remédios e vacinas na África subsaariana (ABDUL WAHAB et. al, 
2009), o processo de irrigação através de bombas solares, assim como o armazenamento 
refrigerado de alimentos no setor agrícola (YEO et. al, 2012). Em tais situações é 
comum não haver fácil disponibilidade de energia. 
Um sistema de refrigeração solar permite uma redução dos custos com energia elétrica 
quando comparados com sistemas convencionais, e essa contribuição é fundamental 
principalmente no verão, quando a demande de frio é maior (DINÇER & KANOĞLU, 
2010). 
Diversas técnicas de refrigeração solar já foram desenvolvidas até o momento. 
Basicamente são divididas em duas categorias: a refrigeração solar elétrica e a 
refrigeração solar térmica (SARBU & SEBARCHIEVICI, 2013).  
Na primeira categoria, painéis fotovoltaicos ou um sistema com concentradores solares 
e um bloco de potência fazem a conversão da energia solar em eletricidade, que será a 
energia de entrada de um ciclo termodinâmico de refrigeração. As técnicas disponíveis 
dessa categoria são o sistema de compressão a vapor e o sistema Peltier. 
Diferentemente, na refrigeração solar térmica a energia obtida através da irradiação 
solar é concentrada sob a forma de calor através de coletores e em seguida essa energia 
é fornecida ao ciclo de refrigeração. Para essa categoria as técnicas disponíveis são a 
absorção, adsorção, dessecante líquido, dessecante sólido, ejetor e Rankine. 
O desempenho de um sistema de refrigeração é medido por um coeficiente, o 
coeficiente de performance, calculado pela razão entre a energia removida do meio 
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refrigerado e a energia que entra no ciclo, respectivamente (SARBU & 
SEBARCHIEVICI, 2013). Este cálculo será detalhado na seção 3. 
Todas as técnicas de refrigeração citadas anteriormente serão detalhadas nas próximas 
seções, assim como serão citados trabalhos científicos relevantes realizados de cada 
uma. A Figura 3, a seguir, mostra as tecnologias de refrigeração solar citadas 
anteriormente separadas por categoria. 
 
Figura 3 – Organograma das técnicas de refrigeração solar existentes 
Fonte: Elaboração própria 
 
2.1.1 Refrigeração Solar Térmica 
Há uma preferência pelas tecnologias de refrigeração solar térmica em relação às 
tecnologias de refrigeração solar elétrica, que pode ser explicada pela baixa eficiência 
na conversão da radiação solar incidente em eletricidade pelos painéis fotovoltaicos 
(ULLAH et. al, 2013). Apenas 35% dessa radiação pode ser convertida diretamente em 
eletricidade, com os 65% restantes sendo convertidos em energia térmica. Por outro 
lado, os coletores solares utilizados na refrigeração solar térmica podem converter até 
95% da radiação incidente em energia térmica (OTANICAR et. al, 2012). 
Um sistema de refrigeração solar térmica é composto basicamente por quatro 
componentes: conjunto de coletores solares, tanque de armazenamento térmico, unidade 
de resfriamento térmico e trocador de calor (OTANICAR et. al, 2012). Os coletores 
solares concentram a energia térmica obtida através da radiação solar incidente, 
























aquecido pode ser tanto utilizado diretamente no ciclo de refrigeração, na unidade de 
resfriamento térmico, como armazenado no tanque de armazenamento térmico para uso 
posterior, quando não há radiação solar incidente suficiente. O trocador de calor é 
responsável pela transferência de calor entre os ambientes, frio e quente (ULLAH et. al, 
2013). A Figura 4 ilustra o esquema geral de um sistema de refrigeração solar térmica. 
 
 
Figura 4 – Esquema geral de um sistema de refrigeração solar térmica 
Fonte: Ullah et. al (2013) 
 
Devido à intermitência da energia solar, o sucesso de sistema de refrigeração solar 
térmica é altamente dependente do armazenamento térmico, que pode ser feito tanto na 
forma de fluido aquecido como na forma de fluido refrigerado (SARBU & 
SEBARCHIEVICI, 2013). 
As técnicas de refrigeração solar térmica podem ser divididas em duas categorias: 
refrigeração por sorção, na qual o sistema pode ser aberto ou fechado, e refrigeração 
termo-mecânica.  
2.1.1.1 Sistemas Fechados de Sorção 
Existem apenas dois tipos de sistemas fechados de sorção: o sistema de absorção e o 
sistema de adsorção, os quais serão detalhados nesta seção. 
Absorção 
Absorção é um processo no qual um fluido absorvente na fase líquida absorve um fluido 
refrigerante na fase vapor tornado a solução rica em refrigerante. Esse processo é 
reversível com a adição de calor à solução, vaporizando o refrigerante e tornando a 
solução pobre em refrigerante novamente (CHIDAMBARAM et. al, 2011). 
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O par de fluidos de trabalho mais utilizado é amônia-água, com a amônia atuando como 
refrigerante e a água como absorvente. Sua importância é explicada pela alta 
estabilidade da mistura em uma grande faixa de pressões e pelo baixo ponto de 
congelamento da amônia, podendo assim refrigerar a temperaturas mais baixas. O 
segundo par de fluidos de trabalho mais utilizado é a mistura água-brometo de lítio, 
neste caso a água atua como refrigerante. Pelo alto ponto de congelamento da água, esse 
par de fluidos é utilizado mais em casos de condicionamento, não sendo capaz de 
refrigerar a temperaturas mais baixas (ULLAH et. al, 2013). 
O ciclo de absorção, assim como o ciclo de compressão a vapor, é um dentre os mais 
populares sistemas de refrigeração. Os dois ciclos citados se assemelham quanto as 
etapas que apresentam. Em ambos há as etapas de condensação, expansão com redução 
de pressão, evaporação e compressão, porém a principal diferença entre os dois sistemas 
é a maneira como a compressão é feita. No sistema de compressão a vapor ocorre uma 
compressão mecânica, através de um compressor que realiza trabalho mecânico, 
enquanto no sistema de absorção ocorre uma compressão térmica (CHEN et. al, 2016). 
A Figura 5(a) ilustra o ciclo de compressão a vapor enquanto Figura 5(b) ilustra o ciclo 
de absorção. Por sua vez a Figura 6(a) apresenta o diagrama pressão-temperatura para o 
ciclo de compressão a vapor e a Figura 6(b) apresenta o mesmo diagrama para o ciclo 
de absorção. 
 
Figura 5 – Sistemas de refrigeração por compressão a vapor e absorção 




Figura 6 – Diagrama pressão-temperatura (P-T) para os dois sistemas de refrigeração 
Fonte: Adaptado de Chen et. al (2016) 
O compressor térmico representado na Figura 5 não pode ser utilizado quando o fluido 
refrigerante se trata da amônia, sendo necessário que sejam feitas algumas alterações no 
ciclo (CHEN et. al, 2016). O gerador deve ser substituído por um refervedor e uma 
coluna de retificação com um condensador parcial. A função da coluna de retificação 
nesse sistema é garantir a máxima concentração possível de amônia que seguirá para o 
condensador, em outras palavras, garantir a pureza do refrigerante (CHEN et. al, 2016). 
A Figura 7 ilustra o sistema de absorção utilizando amônia como refrigerante. 
 
Figura 7 – Sistema de refrigeração por absorção utilizando a mistura NH3-H2O como fluido de trabalho 




A adsorção é um fenômeno que ocorre devido à interação entre um sólido e um fluido, 
que atua como refrigerante no ciclo de refrigeração, a partir de reações físicas ou 
químicas (FERNANDES et. al, 2014). 
A adsorção física, ou fisissorção, ocorre quando o fluido se mantém nos poros do sólido 
através de interações do tipo Van der Waals, portanto esse fluido fica acumulado na 
superfície do sólido poroso. A reação de adsorção física é exotérmica e reversível, 
portanto para que ocorra a dessorção (liberação do fluido da superfície do sólido) é 
necessário que se forneça calor ao sistema (FERNANDES et. al, 2014). 
A adsorção química, ou quimiossorção, ocorre quando há ligação química, iônica ou 
covalente, entre o fluido e o sólido. Essas ligações são muito mais fortes quando 
comparadas com as ligações na adsorção física, portanto o processo de adsorção 
química não é totalmente reversível, além de não ser facilmente revertido, uma vez que 
há modificação na estrutura química do sólido e do fluido e suas moléculas não 
retornarão ao estado inicial (FERNANDES et. al, 2014). Por esse motivo a maioria dos 
processos de adsorção envolvem interações físicas (L.W. WANG et. al, 2009). A Figura 
8, abaixo, ilustra os dois tipos de processos de adsorção descritos. 
 
Figura 8 – Ilustração dos tipos de adsorção 
Fonte: Adaptado de Emadicalprep (2017) 
Destacam-se como os principais pares de operação de sistemas de refrigeração solar 
térmica por adsorção (sólido-fluido): gel de sílica com água, carbono ativado com 
metanol, carbono ativado com amônia, zeólita com água, e cloreto de metais com 
amônia (ULLAH et. al, 2013). 
O sistema de refrigeração por adsorção é composto por duas câmaras de sorção, de 
adsorção e de dessorção, condensador e evaporador (SARBU & SEBARCHIEVICI, 
2013). No evaporador ocorre a evaporação do refrigerante a uma pressão baixa e a uma 
temperatura baixa. Em seguida, o vapor entra na câmara de adsorção, onde é adsorvido 
no sólido. Como a reação de adsorção é exotérmica, é necessário que a câmara seja 
resfriada por causa do calor liberado na reação de adsorção. Na câmara de dessorção 
ocorre o processo oposto e a liberação do vapor é feita a partir da adição de calor que 
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favorece a reação de dessorção. Após a dessorção do refrigerante, este segue para o 
condensador para voltar ao estado líquido a uma baixa temperatura e em seguida passa 
por uma válvula para ter sua pressão reduzida e voltar ao seu estado inicial. Dessa 
maneira o ciclo é formado (AL-ALILI et. al, 2014).  O processo descrito pode ser 
ilustrado na Figura 9. 
 
Figura 9 – Esquema simplificado da refrigeração por adsorção 
Fonte: (Al-Alili et. al, 2014) 
 
2.1.1.2 Sistemas Abertos de Sorção 
Os sistemas de sorção aberta são caracterizados como dessecantes. Dessecantes são 
sorvedores utilizados em processos de umidificação e desumidificação por causa de sua 
grande afinidade com a água. Nesse processo de sorção o dessecante pode sofrer 
alteração física, conhecido como adsorção, ou química, conhecido absorção 
(KALOGIROU, 2016). 
Os sistemas dessecantes transferem a umidade de uma corrente de ar para outra a partir 
de dois processos: sorção e dessorção. No processo de sorção, a transferência de 
umidade é realizada a partir da diferença entre as pressões de vapor da água contida no 
ar e o dessecante, uma vez que o dessecante está com baixa umidade e a uma 
temperatura baixa e portanto, sua pressão de vapor será menor. O processo oposto 
ocorre na dessorção, a transferência de umidade é feita do dessecante para o ar, também 
pela diferença entre as pressões de vapor dos mesmos agentes. Para isso é necessário 
que o dessecante esteja a uma temperatura alta, então é necessária uma fonte externa de 
calor. Após a dessorção, o dessecante é resfriado pelo ar frio, e como já está com uma 
baixa umidade, poderá ser utilizado novamente no processo de sorção e assim forma-se 
14 
 
o ciclo (SARBU & SEBARCHIEVICI, 2013). A Figura 10, a seguir, ilustra os 
processos descritos. 
 
Figura 10 – Processo de transferência de umidade pelo dessecante 




O objetivo do sistema de dessecante sólido é retirar a umidade do ar ambiente, e para 
atingi-lo, é montada uma estrutura no formato de uma roda e posicionada na mesma 
uma fina camada de material dessecante, como por exemplo, gel de sílica (SARBU & 
SEBARCHIEVICI, 2013). 
A roda com dessecante é dividida em duas seções: uma para desumidificar a corrente de 
ar de processo e a outra para ser regenerada pela corrente de ar de regeneração. 
Portanto, a roda gira constantemente por onde passam as duas correntes de ar citadas 
anteriormente (AL-ALILI et. al, 2014). 
O ar quente e úmido passa através da roda de dessecante, tendo sua umidade reduzida e 
sua temperatura de bulbo seco aumentada, em seguida é resfriado na roda de 
recuperação de calor e umidificado no umidificador. O ar exausto do ambiente resfriado 
é resfriado e umidificado até condições próximas de sua saturação, em seguida é 
aquecido na roda de recuperação de calor, que atua como um trocador de calor, para que 
o ar de processo seja resfriado. E por último, essa corrente de ar que já apresenta alta 
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umidade é aquecida, a partir da energia solar térmica, sendo assim capaz de regenerar a 
roda de dessecante (na seção na qual apresenta baixa umidade). A Figura 11, abaixo, 
ilustra o sistema de dessecante sólido descrito. 
 
 
Figura 11 – Sistema de refrigeração solar com dessecante sólido 
Fonte: Sarbu & Sebarchievici (2013) 
Na literatura encontram-se pesquisas relevantes para esse sistema. Dentre essas se 
destacam: o sistema proposto por Sukamongkol et al. (2010), em que a rode de 
dessecante é regenerada a partir do calor rejeitado pelo condensador e por um coletor de 
ar termo-fotovoltaico reduzindo os gastos energéticos em 18%, e o sistema proposto por 
La et al. (2011), em que um ciclo dessecante de dois estágios foi acoplado a um ciclo de 
compressão a vapor com o objetivo de condicionar um conjunto de escritórios, 
reduzindo o consumo energético em 34%. 
 
Dessecante Líquido 
O sistema de dessecante líquido é composto basicamente por uma unidade de 
desumidificação e uma unidade de regeneração (AL-ALILI et. al, 2014). 
A desumidificação é feita em um absorvedor ou condicionador, onde o líquido 
dessecante é pulverizado no ar ambiente e consequentemente tem sua temperatura e 
pressão de vapor aumentadas, e sua concentração diminuída por causa da umidade 
absorvida do ar, ao mesmo tempo em que o ar ambiente tem sua umidade reduzida 
assim como sua temperatura. O líquido cai em uma espécie de reservatório, de onde é 
continuamente retirado em pequenas proporções e enviado à unidade de regeneração 
para que sua pressão de vapor e temperatura voltem aos valores iniciais. A regeneração 
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ocorre também com a pulverização do líquido no ar ambiente, porém o líquido está com 
uma pressão de vapor mais alta, portanto a umidade é transferida ao ar e o dessecante 
poderá ser utilizado novamente para resfriar o ar na unidade de desumidificação. Para 
que o líquido esteja com a pressão de vapor necessária para que ocorra o processo de 
regeneração, é necessário que o mesmo seja aquecido (AL-ALILI et. al, 2014). A Figura 
12 ilustra o sistema de dessecante líquido. 
Os materiais mais comumente utilizados em sistemas de dessecante líquido são: cloreto 
de lítio (LiCl), cloreto de cálcio (CaCl2) e brometo de lítio (LiBr) (SARBU & 
SEBARCHIEVICI, 2013). 
  
Figura 12 – Sistema de refrigeração solar com dessecante líquido 
Fonte: Kim & Ferreira (2008) 
Dentre as pesquisas realizadas para esse sistema, pode-se destacar o trabalho de Xiong 
et. al (2009), em que um sistema de dois estágios, o principal utilizando dessecante 
brometo de lítio como dessecante sendo complementado pelo secundário utilizando 
cloreto de cálcio como pré-desumidificador, reduziu a demanda energética em 16%. 
2.1.1.3 Termo-Mecânica 
Na refrigeração solar termo-mecânica a energia térmica concentrada será convertida em 
energia mecânica, e esta será utilizada em um ciclo específico para produzir o efeito de 
refrigeração. Os dois sistemas mais conhecidos para essa tecnologia são: ciclo ejetor e 
ciclo Rankine (ZEYGHAMI et. al, 2015). 
Ejetor 
O ciclo com ejetor de vapor pode ser entendido como a união dos ciclos de compressão 
a vapor e Rankine, porém com um ejetor cumprindo as funções que o expansor e o 
compressor cumprem nos ciclos citados (AL-ALILI et. al, 2014). Como pode ser 
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observado na Figura 13, o ciclo ejetor pode ser dividido em três ciclos menores: no 
primeiro, energia térmica é fornecida ao sistema através da concentração de energia 
solar (obtida diretamente ou armazenada), no segundo, o calor fornecido ao gerador é 
absorvido pelo fluido de trabalho, no terceiro, ocorre a refrigeração do ar ambiente no 
evaporador.  
O ejetor é composto por um bocal, uma câmara de mistura e um difusor. O vapor que 
sai do gerador (corrente 1), que se encontra em alta temperatura e alta pressão,  escoa 
pelo ejetor e tem sua pressão e temperatura reduzidas e sua velocidade aumentada após 
passar pelo bocal. Nesse ponto, a pressão do vapor se encontra menor que a pressão do 
vapor que sai do evaporador (corrente 6), e consequentemente essa diferença de pressão 
provoca a sucção do fluido de maior pressão. As duas correntes de vapor se misturam na 
câmara de mistura e seguem para o difusor, onde as correntes entram a uma alta 
velocidade e baixa pressão e saem a alta pressão e baixa velocidade. A corrente do 
vapor a alta pressão segue para o condensador, e em seguida, uma parte da corrente 
retorna ao segundo ciclo e outra parte segue para a válvula e finalmente por último para 
o evaporador, onde ocorre a refrigeração do meio (ZEYGHAMI et. al, 2015). A Figura 
13 ilustra o sistema de refrigeração por ejeção de vapor. 
 
Figura 13 – Sistema de refrigeração solar por ejeção de vapor 






A refrigeração solar térmo-mecânica por ciclo Rankine consiste basicamente na 
conversão da energia solar em trabalho mecânico através de um ciclo Rankine, 
provocando o funcionamento de um ciclo de compressão a vapor convencional. O 
trabalho gerado pelo fluido no expansor será fornecido ao compressor do ciclo de 
refrigeração (ZEYGHAMI et. al, 2015). Enquanto no sistema com ejeção de vapor o 
ejetor desempenha as funções do compressor e do expansor, neste sistema os dois 
equipamentos estão presentes e interligados por um eixo. O sistema de refrigeração 
Rankine pode ser interpretado como uma usina CSP sem o gerador de eletricidade 
acoplado a um ciclo de compressão a vapor. 
O sistema é dividido em duas seções. Na primeira, energia solar térmica é fornecida ao 
gerador, onde o fluido de trabalho é aquecido e em seguida passa pelo expansor 
produzindo trabalho mecânico, tendo sua pressão e temperatura reduzidas. Em seguida, 
perde calor no condensador retornando ao estado líquido para ser bombeado novamente 
ao gerador. Na segunda, ocorre o mesmo processo de refrigeração que no ciclo ejetor, 
detalhado anteriormente. A Figura 14, a seguir, ilustra o sistema descrito. 
 
Figura 14 – Sistema de refrigeração solar por ciclo Rankine 





2.1.2 Refrigeração Solar Elétrica 
Um sistema de refrigeração solar elétrica é constituído por painéis fotovoltaicos e uma 
unidade de refrigeração elétrica (KIM & FERREIRA, 2008). Um painel fotovoltaico é 
um dispositivo sólido semicondutor que converte a energia solar em eletricidade pelo 
processo de mesmo nome (ULLAH et. al, 2013). 
A corrente elétrica produzida pelos painéis fotovoltaicos é do tipo contínua, porém 
maior parte dos processos industriais e aplicações domésticas utilizam corrente d otipo 
alternada, portanto um sistema de refrigeração elétrica deve ser composto pelos 
seguintes componentes (ULLAH et. al, 2013): 
 Painéis fotovoltaicos – Dispositivos capazes de produzir eletricidade 
diretamente a partir da radiação solar 
 Bateria – Armazena a energia elétrica produzida em excesso, sob a forma de 
corrente contínua, para ser utilizada nos períodos em que não há presença de 
radiação solar 
 Inversor – Dispositivo capaz de converter a corrente continua produzida em 
corrente alternada 
 Unidade de refrigeração – Sistema de refrigeração que utiliza como fonte de 
energia a corrente elétrica alternada produzida no inversor 
A Figura 15 ilustra o sistema de refrigeração elétrica descrito anteriormente 
 
Figura 15 – Esquema de um sistema de refrigeração fotovoltaica 




Uma vantagem dos painéis fotovoltaicos quando comparados com os coletores solares 
utilizados na refrigeração solar térmica é o baixo custo, porém apresentam a  
desvantagem de aproveitarem uma parcela menor da radiação solar incidente (ULLAH 
et. al, 2013). Os raios infravermelhos, vermelhos e laranjas não são aproveitados pelos 
painéis, e estes correspondem a 65% da radiação incidente, como pode ser observado na 
Figura 16. 
 
Figura 16 – Diferentes raios solares incidentes 
Fonte: Adaptado de Ullah et. al (2013) 
 
Fotovoltaica com Sistema de Compressão a Vapor 
O ciclo mais utilizado no sistema de refrigeração elétrica ilustrado na Figura 15 é o 
ciclo de compressão a vapor (ULLAH et. al, 2013). Como este já foi detalhado na seção 
2.1.1, não será detalhado nesta seção. 
 
Fotovoltaica com Sistema Peltier 
Neste sistema o processo de refrigeração ocorre a partir do efeito Peltier1. O dispositivo 
termoelétrico é composto por duas placas de material isolante revestidos internamente 
por um material condutor. Entre as duas placas há pares organizados de semicondutores, 
um semicondutor do tipo n2 e um semicondutor do tipo p3 conectados entre eles. O 
fluxo de elétrons ocorre do semicondutor p ao semicondutor n e então a energia elétrica 
é convertida em energia térmica (SIECKER, 2017). O ordenamento dos semicondutores 
é muito importante nesse sistema, uma vez que o mesmo promove o fluxo de calor, com 
a absorção de calor de uma placa e rejeição do mesmo na outra placa (SIECKER, 2017). 
                                                          
1 Ocorrência de gradiente de temperatura quando dois semicondutores de materiais diferentes são unidos 
sob uma corrente elétrica em circuito fechado 
2 Semicondutor aceitador de elétrons 
3 Semicondutor doador de elétrons 
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A Figura 17, a seguir, ilustra o sistema de refrigeração solar termoelétrica por efeito 
Peltier. 
 
Figura 17 – Sistema de refrigeração termo-elétrica 
Fonte: Adaptado de Sarbu & Sebarchievici (2013)  
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2.2 Tecnologias de Concentração Solar 
2.2.1 Introdução 
As tecnologias de concentração solar têm se mostrado promissoras para atender às 
demandas energéticas da população mundial (BLANCO & MILLER, 2017). Os 
sistemas de energia solar são projetados a fim de maximizar as vantagens oferecidas 
pelo uso do sol como fonte energética (energia renovável e limpa). 
Essa tecnologia captura a irradiação solar, convertendo-a em energia térmica de alta 
temperatura (BLANCO & MILLER, 2017). Essa energia térmica pode ser utilizada em 
diversas aplicações. Dentre elas destacam-se: promover aquecimento e resfriamento de 
ambientes, produzir calor de processo, produção de eletricidade e utilização em 
processos químicos (BLANCO & MILLER, 2017).  
A utilização de concentradores solares para a produção de eletricidade é conhecida 
como CSP (Concentrated Solar Power), enquanto para outras aplicações pode ser 
denominada CST (Concentrated Solar Thermal). 
As usinas CSP ou heliotérmicas produzem eletricidade através da concentração da 
irradiação solar provocando o aquecimento de um fluido de trabalho que irá transferir 
esse calor a uma máquina térmica, produzindo trabalho de eixo em uma turbina. Em 
seguida um gerador elétrico é acionado. Esse procedimento ocorre geralmente em um 
ciclo Rankine utilizando o vapor de água como fluido de trabalho (BLANCO & 
MILLER, 2017). 
A Figura 18(a) ilustra o esquema sistemático de uma usina CSP com geração de 
eletricidade enquanto a Figura 18(b) ilustra o esquema de um sistema CST qualquer, no 
qual o calor solar concentrado será utilizado para uma das diversas aplicações térmicas, 







Figura 18 – Esquemas dos sistemas CSP e CST com armazenamento térmico 




2.2.2 Tecnologias Disponíveis 
Irradiação Direta Normal (DNI) 
A irradiação direta normal ou DNI (Direct Normal Irradiance) é a radiação incidente 
diretamente em uma unidade de área (ENERGIA HELIOTÉRMICA, 2017). A DNI é 
sempre medida em uma superfície perpendicular aos raios solares e é o único tipo de 
radiação que pode ser refletida e concentrada. 
Os projetos de usinas de concentração solar (os quais serão apresentados a seguir) 
devem estar localizados em regiões que apresentam uma DNI mínima de 1.700 
kWh/m2/ano, porém é mais comum encontrar na literatura o valor de 2.000 kWh/m2/ano 
ou 6 kWh/m2/dia (MALAGUETA, 2013; SORIA, 2016). A Figura 19 apresenta os 
diferentes valores de DNI para todo o território brasileiro. 
 
Figura 19 – Irradiação normal direta (DNI) no território brasileiro 
Fonte: Malagueta (2013) 
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É possível perceber através da figura 18 que os locais com maiores índices de irradiação 
estão localizados na região Nordeste, principalmente no estado da Bahia, e no norte do 
estado de São Paulo. Há também bons índices de radiação em pontos isolados nas 
regiões Centro-Oeste e na região Sul, nos estados do Mato Grosso do Sul e Rio Grande 
do Sul, respectivamente. 
O potencial técnico das tecnologias CSP maduras e comerciais foi quantificado por 
Burgi (2013) utilizando técnicas de geoprocessamento e os seguintes critérios: DNI 
igual ou superior a 5,5 kWh/m2/dia, declividade máxima do terreno de 3%, exclusão de 
áreas indíginas e de reservatórios de hidrelétricas, exclusão de áreas urbanas, distância 
máxima das subestações de 40 quilômetros, distância máxima de linhas de transmissão 
de 200 metros, distância máxima de rodovias de 10 km e disponibilidade hídrica. Os 
resultados encontrados por Burgi (2013) se encontram na Tabela 2 a seguir: 
Tabela 2 – Potencial da tecnologia CSP no Brasil 
Tecnologia Potencial N NE SE CO S Brasil
Cilindro parabólico sem 
armazenamento térmico 
GW 5 151 39 48 103 347 
Cilindro parabólico com 6 
horas de armazenamento 
térmico 
GW 2 79 15 21 50 167 
Torre solar com 7,5 horas 
de armazenamento térmico 
GW 1 42 6 9 27 86 
Fonte: Adaptado de Soria (2016) 
Os resultados encontrados indicam que o Brasil apresenta um grande potencial técnico 
para as tecnologias de CSP maduras e comerciais, com os valores de 347 GW, 167 GW 
e 86 GW para as tecnologias cilindro parabólico sem armazenamento, cilindro 
parabólico com seis horas de armazenamento térmico e torre solar com sete horas e 
meia de armazenamento térmico, respectivamente. 
Ainda não se encontram na literatura estudos feitos para o potencial técnico de 
tecnologias CST no Brasil, porém cabe ressaltar que esse potencial será muito superior 
ao potencial das tecnologias CSP. Isso se justifica pelo fato de que dependendo da 
aplicação térmica, a temperatura requerida pode ser menor do que a temperatura 
necessária do fluido de transporte para a geração elétrica, portanto a DNI necessária 
para o projeto poderá ser inferior, logo haverá maior área disponível no território 
nacional. 
 
Tipos de Tecnologias 
Existem atualmente no mercado quatro tecnologias de concentradores solar disponíveis, 
as quais serão detalhadas a seguir. São eles: cilindro parabólico, refletor linear Fresnel, 
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torre central e disco parabólico. Estes concentradores podem ser classificados de acordo 
com o seu tipo de foco e seu tipo de receptor. O foco pode ser pontual ou linear 
enquanto o receptor pode ser fixo ou móvel (em um ou dois eixos). A Figura 20 ilustra 
as quatro tecnologias citadas assim como suas classificações quanto ao foco e ao 
receptor. 
 
Figura 20 – Tipos de tecnologia de concentradores solares 
Fonte: Adaptado de Soria (2016) 
As tecnologias diferem-se não somente pelo tipo de foco e receptor, mas também por 
outros parâmetros técnicos, comerciais e econômicos. A Tabela 3, a seguir, apresenta 




Tabela 3 – Comparação dos parâmetros para as quatro tecnologias CSP 
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O cilindro parabólico é um tipo de coletor com formato cilíndrico-parabólico cujo foco 
é linear. Os raios solares incidem na superfície do coletor e são refletidos na direção da 
linha focal. Ao longo de sua linha focal é posicionado o receptor, que consiste em um 
tubo metálico preto revestido por uma camada de vidro para evitar perda de calor. No 
interior do receptor escoa um fluido de trabalho, geralmente um óleo sintético a uma 
temperatura entre 50ºC e 400ºC (KALOGIROU, 2016). 
Este tipo de coletor é capaz de rastrear os raios solares em um eixo, portanto se o coletor 
tiver orientado no sentido norte-sul o rastreamento ocorrerá no sentido leste-oeste, 
analogamente se o mesmo estiver orientado no sentido leste-oeste o rastreamento será 
feito no sentido norte-sul. Cada uma dessas orientações tem vantagens e desvantagens. 
A orientação norte-sul recebe uma quantidade menor de radiação do sol de meio-dia, 
porém o oposto ocorre no início do dia e no final da tarde, enquanto a orientação leste-
oeste recebe uma maior radiação do sol de meio dia e uma menor radiação no início do 
dia e no final da tarde (MALAGUETA, 2013). 
A orientação norte-sul coleta ao longo do ano uma quantidade maior de energia quando 
comparada com a orientação leste-oeste. Porém quando comparadas em relação ao calor 
coletado durante as estações do ano, a orientação norte-sul apresenta maior coleta 
durante o verão, porém menor coleta durante o inverno (KALOGIROU, 2016). Dessa 
forma, o tipo de orientação a ser escolhida vai depender do projeto. A Figura 21 ilustra 
o rastreamento dos raios solares no sentido leste-oeste. 
A tecnologia cilídro-parabólica é a mais madura do mercado além de apresentar o 
menor risco de investimento dentre as quatro famílias de tecnologias existentes 
(IRENA, 2012; LODI, 2011; MALAGUETA, 2013). 
 
Figura 21 – Rastreamento do sol no sentido leste-oeste 
Fonte: Malagueta (2013) 
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Refletor Linear Fresnel 
O refletor linear Fresnel consiste em tiras de espelhos planos ou levemente curvados e, 
assim como o cilindro parabólico, possui foco linear. Os espelhos podem ser 
posicionados em um arranjo parabólico ou paralelamente em um terreno plano. Da 
mesma forma que na tecnologia de cilindro parabólico, os raios solares são refletidos 
em direção à linha focal e o calor é absorvido pelo receptor. O fluido de trabalho mais 
comum a ser utilizado nessa tecnologia é o vapor de água (MALAGUETA, 2013). 
A tecnologia Fresnel ainda não está madura no mercado, porém tem como principal 
vantagem a simplicidade da construção de seus espelhos e menor custo de 
implementação quando comparada com as outras tecnologias disponíveis (LODI, 2011). 
Por ser menos eficiente que a tecnologia de cilindro-parabólica na produção de energia 




O disco parabólico é um concentrador de formato parabólico com foco pontual. O disco 
é capaz de fazer o rastreamento dos raios solares em dois eixos, dessa forma é possível 
estar sempre na mesma direção dos mesmos, e portanto, é o concentrador de maior 
eficiência, sendo capaz de atingir temperaturas mais altas, em torno de 750ºC 
(KALOGIROU, 2016). 
No foco do disco circula um fluido de trabalho que é aquecido e pode ser transportado 
para um sistema central de geração de eletricidade ou pode transferir calor diretamente a 
um motor Stirling, produzindo trabalho mecânico e em seguida acionando um gerador 
para a produção de eletricidade no mesmo local (KALOGIROU, 2016). A configuração 
com o motor Stirling é mais comumente utilizada. 
 
Torre Solar 
O sistema conhecido como torre solar ou torre central possui foco pontual posicionado 
no topo de uma torre, a qual possui ao seu redor espelhos, planos ou levemente 
curvados e de grande dimensão, denominados heliostatos (LODI, 2011). 
Assim como no coletor tipo disco parabólico, no sistema de torre solar os heliostatos 
são capazes de rastrear os raios solares em dois eixos, e por esse motivo, o sistema é 
capaz de atingir temperaturas muito altas, na ordem de 2000ºC (KALOGIROU, 2016). 
Para esta tecnologia, os principais fluidos de trabalho utilizados são: vapor de água, ar e 
sais fundidos (LODI, 2011). 
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Devido ao fato de apresentarem uma alta taxa de concentração dos raios solares, as 
plantas de torre solar são indicadas apenas para sistemas de grande porte, acima de 10 
MW (MALAGUETA, 2013). 
 
Armazenamento Térmico e Hibridização 
O armazenamento térmico é utilizado para permitir que a planta solar térmica continue 
em operação nos períodos que não há irradiação solar incidente. Para que haja 
armazenamento a área dos coletores deve ser suficiente para produzir carga térmica 
superior a capacidade nominal da turbina. Esse excesso de carga térmica produzida é 
armazenado em dois tanques (um mantido a alta temperatura e outro mantido a baixa 
temperatura) contendo fluido próprio para armazenamento de energia térmica 
(geralmente sais fundidos).  Quando for necessário, o calor armazenado é recuperado 
pelo fluido de trabalho (LODI, 2011). 
A hibridização em plantas de concentração solar é feita com a adição de uma caldeira 
auxiliar para complementar o calor concentrado pelos coletores a partir da queima de 
algum combustível, podendo operar com combustível fóssil ou com biomassa 
(MALAGUETA, 2013). Uma planta solar térmica pode apresentar sistema de 
armazenamento térmico e caldeira auxiliar operando de forma simultânea, dependendo 
da demanda energética. 
A Figura 22(a) ilustra o esquema de uma usina solar térmica produzindo eletricidade 
com armazenamento térmico e caldeira de backup de biomassa, enquanto a Figura 22(b) 
apresenta o perfil de produção de energia elétrica desta mesma usina durante 24 horas 




Figura 22 – Esquema e perfil de produção de uma planta CSP híbrida com TES 







3 Procedimento Metodológico 
Nesta seção será detalhado todo o processo metodológico adotado para a realização das 
simulações das plantas CST e CSP propostas para o estudo de caso. O objetivo de tais 
simulações é definir a planta ótima para cada tecnologia, testando as diferentes 
configurações possíveis e obedecendo a dois critérios: mais de 50%4 da energia térmica 
fornecida ao sistema deve ser de origem solar, e apresentar menor custo nivelado. 
Posteriormente será feita uma avaliação técnico-econômica entre as duas tecnologias. 
O presente trabalho se propõe a descobrir qual é o sistema mais viável para atender a 
demanda de frio durante 24 horas. O produto é armazenado e refrigerado em câmaras 
isoladas termicamente. Serão testadas duas diferentes rotas para a produção de frio a 
partir da concentração de energia térmica solar. Os sistemas testados apresentarão 
acúmulo de energia e hibridização com caleira de backup de biomassa. Os mesmos 
serão detalhados no capítulo 4. 
Esse procedimento foi dividido em quatro etapas: cálculo da carga térmica dos 
refrigeradores, simulação dos ciclos de refrigeração no software Aspen HYSYS, 
simulação do sistema solar no software System Advisor Model e avaliação econômica 
dos sistemas. Foi utilizada uma metodologia mais detalhada para os cálculos das cargas 
térmicas, enquanto para as outras etapas foram utilizados softwares específicos. 
3.1 Cálculo da carga térmica dos refrigeradores 
Neste trabalho será calculada não apenas a carga do refrigerador necessária para manter 
o produto na temperatura de armazenamento desejada, mas também a carga necessária 
para resfriar o produto da sua temperatura de colheita até a temperatura de 
armazenamento. O estado estacionário também foi adotado para essa modelagem, não 
havendo, portanto, variação das cargas calculadas com o tempo. 
Para este cálculo, foram utilizadas equações específicas, para resfriamento de ambientes 
fechados e isolados termicamente, encontradas na literatura. O cálculo da carga térmica 
pode ser dividido em seis etapas, as quais serão mostradas a seguir. Os valores 
calculados para as taxas de calor serão apresentados na Tabela 16. 
3.1.1 Calor de campo 
O calor de campo é aquele que deve ser removido do produto para reduzir sua 
temperatura até a temperatura de armazenamento. Essa taxa de calor pode ser calculada 
a partir da massa de produto presente, da capacidade calorífica do mesmo e da diferença 
de temperatura entre os dois ambientes, conforme a seguinte equação (ASHRAE 
REFRIGERATION, 2010): 
                                                          







= Taxa de calor removido, W 
= massa do produto a ser resfriada, kg 
= Capacidade calorífica do produto, J/(kgºC) 
= Diferença entre as temperaturas interna e externa, ºC 
3.1.2 Carga de transmissão 
O calor transmissão (ou carga de transmissão) é aquele o calor trocado entre a câmara 
de resfriamento e a vizinhança devido ao fluxo de calor através das paredes, do teto e do 
piso. Esse fluxo ocorre devido à diferença de temperatura entre os ambientes interno e 





= Taxa de calor transferido, W 
= Área total de troca térmica, m2 
= Diferença entre as temperaturas interna e externa, ºC 
 
O calor de transmissão é calculado a partir da área total de troca térmica, da diferença 
de temperatura entre os dois ambientes em questão e de um coeficiente global de 
transferência de calor. Este último, por sua vez, pode ser calculado a partir da equação a 
seguir: 
1
1 1  
Onde: 
= Coeficiente global de transferência de calor, W/(m2K) 
= espessura do isolante, m 
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= Condutividade térmica do isolante, W/(mK) 
= Coeficiente de transferência de calor do ar interno, W/(m2K) 
= Coeficiente de transferência de calor do ar externo, W/(m2K) 
 
Foi adotado o valor de 9,085 W/(m2K) para os coeficientes de transferência de calor 
interno e externo do ar (ASHRAE REFRIGERATION, 2010). 
Vale ressaltar que as paredes, o teto e o piso são revestidos por um isolante térmico. Na 
equação mostrada acima foi considerada para o calculo apenas a resistência térmica do 
material isolante, uma vez que sua resistência é muito superior às resistências das 
paredes, do teto e do piso, tornando-as desprezíveis. O valor calculado para o 
coeficiente global de transferência de calor será apresentado na Tabela 15. 
3.1.3 Calor de respiração 
O calor de respiração é o calor gerado no interior da câmara devido à respiração do 
produto armazenado. Essa taxa é proporcional à quantidade de produto armazenada e 




= Taxa de calor produzido, W 
= Taxa de calor produzido por massa de produto, W/ton 
= massa do produto, ton 
 
A taxa de calor de respiração, por variar de acordo com o produto e com a temperatura 
de armazenamento, portanto deve ser obtida através de tabelas encontradas na literatura 
(Ver Anexo II).  
3.1.4 Carga da infiltração do ar 
O calor de infiltração (ou carga de infiltração) é o calor que infiltra na câmara através 
das trocas de ar interno por externo, que ocorrem como conseqüência da diferença de 
densidade entre os mesmos. 
As equações desenvolvidas para o cálculo dessa carga exigem o conhecimento de 
algumas informações difíceis de serem obtidas com precisão, como o número de vezes 
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que a porta da câmara é aberta durante o dia e por quanto tempo a mesma permanece 
aberta, as umidades relativas dos ares interno e externo, a eficiência de isolamento da 
porta da câmara. Então neste trabalho será utilizada uma equação mais simples que 
possibilita calcular a carga apenas em função do volume da sala e das entalpias externa 
e interna, conforme a seguinte equação encontrada na literatura (NRAES, 1984): 
0,29307 , ,  
Onde: 
= Taxa de calor perdido por infiltração do ar, W 
, = Entalpia do ar interno, Btu/lb 
, = Entalpia do ar externo, Btu/lb 
= volume da câmara de refrigeração vazia, ft3 
= número de trocas de ar 
= volume específico médio do ar em ft3/lb 
 
Vale ressaltar que no cálculo do volume da câmara vazia, as dimensões utilizadas no 
cálculo devem ser as dimensões fornecidas (altura, largura e profundidade da câmara) 
subtraídas de duas vezes a espessura do isolante. Dessa forma calcula-se o volume de ar 
contido no interior da câmara. 
O valor entalpia do ar interno pode ser obtido diretamente da tabela da entalpia do ar em 
função da temperatura, porém o valor da entalpia do ar externo deve ser obtido através 
de interpolação dos valores já conhecidos. A interpolação foi feita entre os pontos de 
25ºC (77ºF) e 45ºC (113ºF), considerando que a temperatura ambiente da localização 
escolhida não se encontrará fora desta faixa. 
O número de trocas de ar pode ser interpretado como o número de vezes em que o 
volume de ar frio contido na câmara é substituído totalmente por ar quente externo. È 
possível encontrar na literatura valores tabelados para esse número em função de 
diferentes volumes, porém deve ser feita uma interpolação entre esses pontos para se 
obter uma função, uma vez que o volume da câmara em questão pode não estar contido 







Tabela 4 – Trocas de ar em função do volume da câmara 
Volume da câmara 
de refrigeração (ft3) 
Número de trocas 











Fonte: ASHRAE (2010) 
 
3.1.5 Carga interna 
O calor interno (ou carga interna) é o calor gerado internamente pela presença de 
pessoas ou de equipamentos que dissipam energia, geralmente energia elétrica em 




= Taxa de calor gerado internamente, W 
= número de pessoas presentes 
= taxa de calor gerada por pessoa, W 
= número de equipamentos presentes 
= taxa de calor gerado por equipamento, W 
 
O calor gerado por cada pessoa presente, por sua vez, depende apenas da temperatura do 
ambiente refrigerado e pode ser obtido através da seguinte equação: 
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1295 11,5  
  
3.1.6 Carga total do refrigerador 
A taxa calor total (ou carga total) adicionada ao ambiente refrigerado deverá ser igual à 
taxa de calor a ser removida do mesmo pelo refrigerador. Essa carga pode ser calculada 
a partir do somatório de todas as outras cargas citadas anteriormente, multiplicado por 
um fator de segurança de 10%, pois pode haver discrepâncias entre os valores 
calculados e reais (ASHRAE REFRIGERATION, 2010). Esse procedimento descrito 
está representado na equação a seguir: 
1,1  
Onde: 
= Carga total gerada no interior da câmara de refrigeração, W 
 
3.2 Simulação dos ciclos de refrigeração 
As simulações dos ciclos de refrigeração foram feitas no software Aspen Hysys 2006. 
Este software é utilizado para modelar matematicamente processos industriais como por 
exemplo as operações unitárias de uma refinaria. Para efetuar seus cálculos, o Hysys 
utiliza as linguagens Fortran e C. O Hysys é amplamente utilizado na indústria de na 
academia para simulações de processos em estado estacionário e otimização (MORAN, 
2015). 
O usuário deve construir o fluxograma do processo desejado escolhendo os 
equipamentos e as correntes de massa e energia envolvidas no processo. As correntes de 
massa, indicadas por setas azuis, têm suas propriedades calculadas após a definição de 
no mínimo quatro graus de liberdade (composição da corrente, duas propriedades 
intensivas e algum fluxo). Por outro lado para as correntes de energia, indicadas por 
setas vermelhas, não necessariamente deve-se inserir valores de entrada, as propriedades 
desse tipo de corrente podem ser calculadas a partir dos valores da corrente de massa ou 
dos equipamentos. A Figura 23 e a Figura 24 ilustram as janelas para inserir dados de 
entrada nas correntes de massa e energia, respectivamente, enquanto a Figura 25 ilustra 





Figura 23 – Janela para inserir dados de entrada de uma corrente de massa 
Fonte: Hysys (2006) 
 
 
Figura 24 – Janela para inserir dados de entrada de uma corrente de energia 





Figura 25 – Janela para inserir dados de um equipamento 
Fonte: Hysys (2006) 
Para realizar qualquer simulação no Hysys 2006 é necessário que, em primeiro lugar, 
seja definido o pacote de modelo termodinâmico de fluidos que será utilizado. Essa 
escolha é de grande importância, pois é a partir desse modelo que serão calculadas todas 
a propriedades das correntes que não forem pré definidas. Para a mistura amônia-água, 
foram testados apenas os modelos de atividade e as equações cúbicas de estado, por 
descreverem melhor as propriedades de equilíbrios líquido-vapor e soluções que contêm 
eletrólitos (MANSOURI et. al, 2015). 









 Sour SRK 





O Hysys 2006 possui em seu banco de dados os seguintes modelos de atividade: 
 Chien Null 
 Extended NRTL 
40 
 




 Van Laar 
 Wilson 
O modelo escolhido deve ser aquele que fornece valores das propriedades 
termodinâmicas desejadas mais próximos dos valores reais, para isso os modelos devem 
ser testados para diferentes faixas de temperatura e pressão, e o valor da propriedade 
desejada deve ser comparado ao valor real, e em seguida calculado o quadrado do erro. 
3.2.1 Escolha do modelo termodinâmico  
Na etapa de escolha do modelo ideal para o sistema em questão, cada equação foi 
utilizada para determinar a temperatura da mistura amônia-água dada uma pressão, uma 
fração mássica de vapor e uma fração mássica de amônia na mistura. Para a fase líquida, 
a fração de vapor é igual a zero e para a fase vapor esse percentual é igual a unidade. A 
fração mássica de amônia variou de zero a um em intervalos de 0,1. Para a pressão, 
foram adotados os valores de 200 kPa e 2.500 kPa, uma vez que o sistema irá operar 
nessa faixa de pressão. A temperatura encontrada foi comparada com o valor real e 
então calculado o erro para cada valor simulado. Cabe ressaltar que os modelos de 
atividade apresentaram erros muito maiores em comparação com as equações de estado, 
portanto apenas os resultados dos somatórios dos quadrados dos erros dos principais 
modelos encontram-se na Tabela 5, a seguir, o que sugere que o modelo termodinâmico 













Tabela 5 – Somatório do quadrado dos erros obtidos através das simulações para as diversas equações de 
estado no Hysys (2006) 
Equações de estado 
Pressão de 200 kPa Pressão de 2.500 kPa 
Total 








Peng-Robinson 286,90 6,87 117,98 39,28 451,04 
Peng-Robinson-Twu 284,69 6,31 106,54 40,55 438,09 
Sour-Soave-Reidlich-
Kwong 
253,74 7,39 571,06 217,86 1050,05 
Sour-Peng-Robinson 274,71 7,08 521,15 200,71 1003,66 
Soave-Reidlich-Kwong 210,40 7,50 141,66 45,92 405,48 
Soave-Reidlich-Kwong-
Twu 
188,48 6,52 115,11 36,73 346,85 
Lee-Kesler-Plocker 598,68 24,74 159,05 91,84 874,31 
Kabadi-Danner 212,09 10,12 144,53 45,71 412,45 
Zudkevitch-Joffee 205,78 6,61 124,55 33,98 370,92 
Fonte: Elaboração própria 
A partir da tabela acima, é possível observar que a equação que fornece os melhores 
resultados das propriedades da mistura amônia-água, na fase líquida à pressão de 200 
kPa, é a equação de Soave-Reidlich-Kwong-Twu. A fase vapor da mistura à pressão de 
200 kPa, e a fase líquida à pressão de 2.500 kPa são descritas da melhor forma pela 
equação de Peng-Robinson-Twu. A equação de Zudkevitch-Joffee fornece os melhores 
resultados para a fase vapor da mistura à pressão de 2.500 kPa. Apesar da equação de 
Soave-Reidlich-Kwong-Twu apresentar os melhores resultados apenas na fase líquida e 
na pressão baixa, no geral é a equação que apresenta o menor somatório do quadrado 
dos erros em relação aos valores reais, portanto, essa foi a equação utilizada nas 
simulações dos ciclos de refrigeração. 
3.2.2 Ciclo de absorção 
O ciclo de absorção escolhido foi o da amônia por ser muito utilizado e por existir uma 
grande quantidade de trabalhos na literatura sobre o mesmo. Foram adotadas as 
seguintes premissas para a simulação deste ciclo de absorção, baseados em Mansouri et. 
al (2015): 
 O sistema opera em estado estacionário 
 As perdas de carga nos equipamentos são desprezíveis 
 Na entrada da bomba o fluido deve ser líquido saturado 
 Diferença entre as temperaturas de entrada do fluido frio e saída do fluido 
quente no evaporador deve ser igual a 3ºC 
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 Diferença entre as temperaturas de entrada do fluido frio e saída do fluido 
quente no absorvedor deve ser igual a 10ºC 
 Razão mássica de refluxo no gerador igual a 0,09 
 Fração mássica de NH3 na solução fraca igual a 0,437 
 Fração mássica de H2O na solução fraca igual a 0,563 
3.2.3 Ciclo de compressão a vapor 
Foram adotadas as seguintes premissas para a simulação do ciclo de compressão a 
vapor, baseados em Jain et. al (2016): 
 O sistema opera em estado estacionário 
 As perdas de carga nos equipamentos são desprezíveis 
 Na entrada do compressor o fluido deve ser vapor saturado 
 Na saída do condensador o fluido deve ser líquido saturado 
 Diferença de temperatura de aproximação nos trocadores de calor deve ser igual 
a 5ºC 
3.2.4 Performance dos ciclos de refrigeração 
A performance ou desempenho de um ciclo de refrigeração pode ser medida através de 
seu coeficiente de performance, que é calculado a partir da razão entre o calor removido 
pelo aporte de energia fornecida ao ciclo. Um coeficiente superior a um indica que o 
ciclo é capaz de produzir maior produção de frio em relação à energia de entrada. Esse 
coeficiente pode ser calculado de acordo com a equação abaixo: 
 
Onde: 
= coeficiente de performance do ciclo de refrigeração 
= Taxa de calor removida do ambiente frio 
= energia que entra no ciclo de refrigeração 
 
A energia pode ser térmica, por exemplo, como ocorre no ciclo de absorção, também 




3.3 Simulação do campo solar 
Nesta seção serão apresentadas as etapas do procedimento de simulação do campo solar 
dos sistemas, assim como uma breve descrição da ferramenta utilizada e os parâmetros 
inseridos na mesma.   
3.3.1 System Advisor Model 
As simulações do campo solar foram realizadas no software System Advisor Model 
(SAM). O SAM é um software desenvolvido e atualizado pelo National Renewable 
Energy Laboratory, um laboratório com tradição em pesquisas na área de energias 
renováveis e eficiência energética. 
O SAM é capaz de modelar elementos técnicos e econômicos do projeto. A modelagem 
física é feita a partir da simulação de séries temporais das operações horárias pelo 
software TRNSYS, enquanto a parte econômica é modelada a partir do fluxo de caixa 
anual do projeto nas condições de custos e financiamentos do projeto. 
O software oferece duas possibilidades de modelagem do campo solar: físico e 
empírico. No modelo físico, os resultados são calculados a partir de equações 
termodinâmicas, enquanto no modelo empírico os cálculos são feitos a partir de 
parâmetros reais já conhecidos de plantas CSP. Em seu banco de dados há informações 
de coletores, receptores e fluidos de transporte presentes no mercado mundial, os quais 
são utilizados na modelagem de acordo com a escolha do usuário. 
A seguir estão apresentados os fluidos de transporte, coletores e receptores contidos no 
banco de dados do SAM 2017. 
Fluidos de transporte: 
 Caloria HT 43 
 Downtherm Q 
 Downtherm RP 
 Hitec 
 Hitec Sal Solar 
 Hitec XL 
 Therminol 59 
 Therminol 66 
 Therminol VP-1 
Coletores: 
 Albiasa Trough AT150 
 Euro Trough ET150 
 FLABEG Ultimate Trough RP6 
 Luz LS-2 
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 Luz LS-3 
 Siemens Sun Field 6 
 Sky Fuel Sky Trough 
 Solargenix SGX-1 
Receptores: 
 Royal Tech CSP RTUVR 2014 
 Royal Tech CSP RTUVR 70M4 
 Schott PTR70 
 Schott PTR70 2008 
 Schott PTR80 
 Siemens UVAC 2010 
 Solel UVAC 3 
 TRX-Solar TRX70-125 
Vale ressaltar que o SAM é um software desenvolvido para simular plantas CSP, ou 
seja, que produzem energia elétrica a partir do ciclo Rankine. Porém neste trabalho será 
feita a simulação não somente da planta CSP, mas também de uma planta CST que 
como não tem como objetivo a produção de eletricidade, não precisa de um calor de 
qualidade tão alta quanto à planta CSP. Entretanto, de forma a simplificar o processo de 
simulação e a comparação entre as plantas CST, as simulações das duas plantas 
consideram a mesma temperatura do fluido de trabalho. 
3.3.2 Escolha da localidade 
Primeiramente é necessário que seja escolhido um local de projeto contido no banco de 
dados do programa e essa escolha deve ser feita levando em consideração irradiação 
normal direta do local. De acordo com Soria (2016), a irradiação normal direta mínima 
para que projetos CSP possam ser implantados é de 1.700 kWh/m2/ano. A Tabela 6 
apresenta os valores de irradiação normal direta para as cidades brasileiras presentes no 















bulbo seco [°C] 
Velocidade do 
vento [m/s] 
Belém 1.020,8 26,5 2,1 
Manaus 1.144,2 26,8 1,0 
Jacareacanga 1.153,9 25,9 0,5 
Curitiba 1.223,2 17,2 3,0 
Porto Velho 1.255,5 26,3 1,0 
São Paulo 1.275,3 19,5 2,5 
Boa Vista 1.314,4 28,5 3,6 
Santa Maria 1.402,2 19,5 2,4 
Florianópolis 1.424,6 20,7 3,3 
Recife 1.519,8 27,1 3,2 
Cuiabá 1.539,6 26,7 2,0 
Fortaleza 1.593,9 27,2 3,8 
Rio de Janeiro 1.608,5 24,0 2,4 
Salvador 1.679,9 25,9 2,1 
Brasília 1.737,2 21,3 2,1 
Campo Grande 1.785,0 24,0 3,9 
Belo Horizonte 1.856,0 22,0 1,7 
Petrolina 1.833,7 26,8 4,1 
Porto Nacional 1.868,8 27,1 1,1 
Bom Jesus da Lapa 2.198,5 26,1 1,6 
Fonte: Malagueta (2013) 
Pode-se observar que as cidades que apresentam a DNI mínima necessária são: Brasília, 
Campo Grande, Belo Horizonte, Petrolina, Porto Nacional e Bom Jesus da Lapa. Dentre 
os distribuidores de frutas que se entrou em contato, o mais disposto a contribuir 
localiza-se na cidade de Petrolina, portanto neste trabalho a simulação será feita para 








Tabela 7 – Dados climatológicos de Petrolina 
Cidade Petrolina 
Estado Pernambuco 
Fuso horário GMT -3 
Elevação 375 m 
Latitude -9,35 °N 
Longitude -40,55 °E 
Irradiação direta normal 5,02 kWh/m2/dia 
Irradiação difusa horizontal 2,20 kWh/m2/dia 
Temperatura de bulbo seco 26,8 ºC 
Velocidade do vento 4,1 m/s 
Fonte: Elaboração própria com dades de SAM (2017) 
3.3.3 Parâmetros de entrada 
Após a escolha da localidade no SAM, é necessário escolher a tecnologia de 
concentração solar e, em seguida, entrar com os parâmetros de campo solar, coletores, 
receptores, bloco de potência e armazenamento térmico. Neste trabalho a tecnologia de 
concentradores cilindro parabólico foi escolhida devido ao fato de ser a tecnologia mais 
consolidada no mercado (IRENA, 2012; LODI, 2011; MALAGUETA, 2013).  
É necessária a escolha de uma irradiação de projeto para que seja calculada a área 
quando o múltiplo solar5 é igual a um. A irradiação de projeto adotada neste trabalho 
será a proposta por Malagueta et. al (2014) para a cidade de Campo Grande, com valor 
de 689 W/m2, uma vez que a mesma possui dados climatológicos semelhantes aos da 
cidade de Petrolina, apresentando uma irradiação direta normal igual a 4,89 
kWh/m2/dia, irradiação difusa horizontal igual a 2,10 kWh/m2/dia e temperatura de 
bulbo seco igual a 24,0 ºC. 
O tipo de fluido de transporte escolhido foi o Therminol VP-1, quanto ao tipo de 
coletor, a escolha foi o Solargenix SGX-1 e o tipo de receptor escolhido para este 
trabalho foi o Schott PTR70. Essas escolhas foram baseadas no estudo de Soria et. al 
(2015), assim como os custos para esses componentes do sistema, os quais serão citados 
mais adiante. 
                                                          
5 Número adimensional que representa a razão entre a área do campo solar e a área do campo solar 
necessário para operar o bloco de potência a carga plena em condições da irradiação de projeto. Dessa 
forma, se o múltiplo solar for igual a um, significa que para uma irradiação igual à de projeto, a área do 
campo solar será exatamente igual à área necessária para operar o bloco de potência a 100%. 
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A potência líquida de cada sistema será calculada a partir dos valores da demanda 
energética de cada ciclo, que serão obtidos após as simulações dos ciclos de refrigeração 
no Hysys. 
A temperatura ambiente será a mesma utilizada no cálculo da carga dos refrigeradores, 
igual a 33ºC. 
Os demais parâmetros de entrada não foram alterados, foram mantidos os sugeridos 
pelo SAM. A Tabela 8, a seguir, apresenta todos os parâmetros de entrada, citados 



























Múltiplo solar a ser otimizado 
Radiação de projeto 689 W/m2 




Temperatura de entrada 391ºC 
Temperatura de saída 293ºC 
Vazão mínima por loop 1 kg/s 









Estrutura Número de coletores por loop a ser otimizado 





Potência bruta a ser calculada 
Potência líquida a ser calculada 
Perdas parasíticas 10% 
Design de 
projeto 
Eficiência do ciclo termodinâmico 35,60% 
Pressão da caldeira de back-up 100 bar 
Eficiência da caldeira de back-up 75% 
Controle da 
planta 
Operação mínima da turbina 16% 
Sistema de 
resfriamento 
Tipo do condensador Air-cooled 
Temperatura ambiente 33ºC 






Tempo de armazenamento a ser otimizado 
Tipo de fluido de armazenamento Hitec sal solar 
Capacidade do tanque de 
armazenamento 
25 MWht 




3.4 Avaliação econômica 
Nesta seção serão mostradas as etapas seguidas e as premissas adotadas para a 
realização dos cálculos dos custos dos dois sistemas, e posteriormente os métodos de 
análise de investimentos utilizados. 
Primeiramente serão calculados os custos fixos e variáveis dos refrigeradores de 
absorção e de compressão a vapor, o último a partir de equações empíricas. Em seguida 
serão calculados os custos fixos e variáveis do campo solar e do bloco de potência a 
partir do software SAM a partir de dados econômicos encontrados na literatura para o 
mercado brasileiro. E por último será feita uma avaliação econômica e comparação 
entre os dois sistemas a partir de três métodos diferentes: VPL, TIR e LCOE/LCOC, 
tais métodos que serão descritos posteriormente.  
3.4.1 Custos dos refrigeradores 
Custos Fixos 
Sistema de Absorção 
Para calcular o custo do refrigerador sistema de absorção, é possível encontrar na 
literatura curvas de economia de escala. Neste trabalho será utilizada a curva proposta 
por Eicker (2009), ilustrada na Figura 26, pela qual pode-se obter o preço por potência 
do refrigerador, seguindo uma lógica de economia de escala. 
 
Figura 26 – Curva de economia de escala para sistema de absorção (€/kW) 
Fonte: Eicker (2009) 
Neste trabalho, todos os custos serão apresentados em dólar americano, portanto será 






Sistema de compressão a vapor 
Para o sistema de compressão a vapor, encontra-se na literatura equações empíricas 
propostas para calcular o custo de cada equipamento individual que constitui o ciclo. No 
presente trabalho serão utilizadas as equações propostas por Sayyaadi & Nejatolahi 
(2010), para calcular os custos do compressor, do evaporador e do condensador. 
Compressor 
O custo do compressor pode ser calculado em função da vazão mássica de refrigerante, 






 = Custo do compressor, USD 
 = Vazão mássica do refrigerante, kg/s 
 = Eficiência isentrópica do compressor 
 = Pressão de operação do condensador, kPa 
 = Pressão de operação do evaporador, kPa 
 
A eficiência isentrópica por sua vez, pode ser calculada apenas em função da razão de 
compressão adotada no compressor, de acordo com a seguinte equação: 
0,85 0,046667  
Condensador 
O custo do condensador pode ser calculado em função apenas da sua área, de acordo 
com a seguinte equação: 
516,621 268,45 
Onde: 
 = Custo do condensador, USD 





Igualmente ao condensador, o evaporador pode ter seu custo calculado em função 




 = Custo do evaporador, USD 





 = Custo do refrigerador do sistema de compressão a vapor, USD 
 
Foram calculados apenas os custos do compressor, evaporador e condensador, visto que 
a soma dos custos dos outros equipamentos como válvula de expansão, tubulações e 
estrutura do sistema constituem apenas cerca de 0,84% do investimento total do 
refrigerador (JAIN et. al, 2016).   
Custos Variáveis 
O custo variável, de operação e manutenção de um refrigerador pode ser calculado em 
função do seu custo fixo. É sugerido um custo anual igual a 2% do investimento total do 
refrigerador (EICKER, 2009; JAIN et. al, 2016). 
3.4.2 Custos do campo solar e do bloco de potência 
O SAM oferece valores dos custos fixos e variáveis como sugestão, mas permite ao 
usuário alterá-los. Neste trabalho não serão utilizados esses valores sugeridos pelo 
software, pois são adequados para o mercado americano. Por esse motivo, serão 
utilizados os custos sugeridos por Malagueta et. al (2014) e Soria et. al (2015), 
calculados para a implementação de CSP na cidade de Bom Jesus da Lapa, no estado da 
Bahia. No presente trabalho o sítio escolhido foi a cidade de Petrolina, localizada no 
estado de Pernambuco. Tratam-se de cidades diferentes, porém localizam-se na mesma 
região do país, portanto é mais adequado considerar os custos do mercado brasileiro, 
por se tratarem de uma melhor aproximação. 
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Uma comparação entre os custos do mercado brasileiro e do mercado americano 
encontra-se na Tabela 9 e na Tabela 10, a seguir: 






(Malagueta et. al, 2014; 
Soria et. al, 2015) 
Unidade 
Melhorias no sítio 25,00 30,00 USD/m2 
Campo solar 150,00 215,00 USD/m2 
Fluido de transporte 60,00 80,00 USD/m2 
Termo acumulação 65,00 80,00 USD/kWht 
Backup - 420,00 USD/kWe 
Bloco de potência 1.150,00 830,00 USD/kWe 
Balanço da planta 120,00 110,00 USD/kWe 
Contingência 7 20 % do custo fixo 
Fonte: Elaboração própria com dades de SAM (2017) , Soria et. al (2015) e Malagueta et. al (2014) 
 






(Malagueta et. al, 2014; 
Soria et. al, 2015) 
Unidade 
EPC 11,0 11,0 % do custo fixo 
Custo do terreno 10.000 USD/acre 1.000 USD/ha 
 
Fonte: Elaboração própria com dades de SAM (2017), Soria et. al (2015) e Malagueta et. al (2014) 
O custo fixo por capacidade assim como o custo variável por geração utilizados, este 
último se refere à operação e manutenção de uma caldeira de backup de biomassa, serão 
os propostos por Soria et. al (2015). Segundo o mesmo autor, a madeira jurema-preta é 
a melhor biomassa para ser utilizada como backup na região devido ao seu baixo custo, 















(Soria et. al, 2015) 
Unidade 
Custo fixo por 
capacidade 
66,00 65,00 USD/kW-ano 
Custo variável por 
geração 
4,00 5,00 USD/MWh 
Custo do combustível - 0,51 USD/MMBtu 
Fonte: Elaboração própria com dades de SAM (2017) e Soria et. al (2015) 
3.4.3 Métodos de análise de investimentos 
Para a análise financeira dos sistemas propostos, foram adotados os parâmetros de 
acordo com Schaeffer et. al (2014), uma vez que esse estudo foi realizado para o 
mercado brasileiro. O horizonte adotado foi de 30 anos para os dois projetos com uma 
taxa mínima de atratividade igual a 10%. Neste trabalho não foi considerada inflação 
para o período de análise. A Tabela 12 a seguir apresenta os parâmetros financeiros 
citados. 
Tabela 12 – Parâmetros financeiros utilizados 
Parâmetros financeiros 
Período de análise 30 anos 
Taxa de desconto 10% a.a 
Inflação 0% 
Fonte: Elaboração própria 
É importante ressaltar que como neste trabalho as simulações não estão sendo feitas 
para uma empresa produtora de energia para vender, não há receita neste caso, portanto 
os fluxos de caixa serão calculados a partir da diferença entre a economia anual com 
despesas em eletricidade pelo distribuidor e os custos variáveis anuais. Também é 
importante destacar que os custos serão calculados fornecidos em dólar americano, mas 
as despesas em eletricidade são fornecidas em real brasileiro, portanto deve-se fazer a 
conversão. A cotação do dólar utilizada neste trabalho será de 3,29 R$ (BLOOMBERG, 
2017). 
3.4.3.1 Custo nivelado das tecnologias 
O custo nivelado da energia (levelized cost of energy) é calculado através do quociente 
entre a soma de todos os custos envolvidos no projeto de uma usina durante sua vida 
útil e a energia total produzida nesse mesmo período. O LCOE é calculado a partir da 











 = Custo nivelado da energia produzida, USD/kWh 
 = Custo nivelado do frio produzido, USD/kWh 
 = Investimento total, USD 
&  = Custo variável da planta, USD/ano 
&   = Custo do combustível de backup, USD/ano 
 = Energia total produzida, kWh/ano 
 = Taxa de desconto 
 = Período em análise 
 = Vida útil do sistema, anos 
 
Vale destacar que a energia total produzida no cálculo do LCOE será medida em kWh 
elétricos, pois se refere à energia elétrica produzida pela planta, enquanto no cálculo do 
LCOC será medida em kWh térmico pois se refere ao frio produzido pela planta. 
3.4.3.2 Valor presente líquido 
O valor presente líquido é o somatório de todos os fluxos de caixas, durante a vida útil 
do projeto, descontados no tempo. Este valor pode ser calculado de acordo com a 




 = Valor presente líquido do projeto, USD 
 = Investimento inicial total 
 = Fluxo de caixa no período i 
 = Período em análise 
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 = Taxa de desconto 
 = Vida útil do sistema 
 
3.4.3.3 Taxa interna de retorno 
A taxa interna de retorno é a taxa que iguala o somatório dos fluxos de caixas 
descontados no tempo ao investimento inicial total (OSBORNE, 2010). Esta taxa pode 





 = Taxa interna de retorno do projeto, % 
 = Investimento inicial total 
 = Fluxo de caixa no período i 
 = Período em análise 
 = Vida útil do sistema 
Para que o projeto seja viável a taxa interna de retorno deve ser maior que a taxa de 
desconto adotada, caso contrário o projeto terá um valor presente negativo. 
4 Estudo de Caso 
Esta seção apresentará os resultados de todas as etapas de cálculo descritas no 
procedimento metodológico, aplicadas a um estudo de caso específico. Primeiramente 
será feita uma breve descrição do problema proposto, e em seguida serão apresentados 
os resultados e será feita uma análise em cima dos mesmos. 
4.1 Descrição do Problema 
Como estudo de caso da aplicação da tecnologia solar para promover a refrigeração de 
ambientes, foi selecionado um distribuidor de frutas que atualmente utiliza um sistema 
próprio de refrigeração. O distribuidor está localizado na cidade de Petrolina, no interior 
do estado de Pernambuco na mesorregião do São Francisco. Esta cidade situa-se no 
semiárido e, como já citado anteriormente, há dificuldade na transmissão de energia a 




Este distribuidor trabalha com uvas e necessita de armazenamento refrigerado para as 
mesmas, uma vez que devem ser armazenadas a 0ºC. Esse armazenamento é feito em 
duas câmaras isoladas termicamente. No interior das câmaras há presença de pessoas 
trabalhando e de equipamentos que dissipam energia produzindo calor. Durante a 
semana há um fluxo diário de frutas, entrada e saída, porém esse valor varia com as 
safras, e em cada safra ainda pode oscilar, portanto foi feita uma estimativa para a carga 
de frutas recebida diariamente, e foi assumido que a carga de saída será igual a carga de 
entrada. Durante os finais de semana não há fluxo das frutas. 
As uvas quando chegam do campo, devem sofrer um resfriamento rápido, com duração 
média de nove horas, até atingirem a temperatura ideal de armazenamento, portanto a 
demanda de energia das câmaras não é constante ao longo dos dias da semana, apenas 
nos finais de semana quando não há recebimento de carga. A carga média de frutas 
recebida diariamente é de 75 toneladas, geralmente às nove horas da manhã, e a divisão 
dessa carga entre as câmaras depende de diversos fatores, portanto neste trabalho foi 
considerada uma divisão da carga média entre duas partes iguais, cada uma sendo 
armazenada em uma das câmaras existentes. 
4.2 Potência dos Refrigeradores 
A primeira etapa consiste em calcular a carga térmica que deve ser removida das 
câmaras pelos refrigeradores e suas respectivas potências. Para fazer esse cálculo, 
algumas informações específicas sobre o local de armazenamento das frutas e sobre o 
processo de refrigeração foram necessárias. E tais informações só podem ser obtidas 
através do distribuidor, pois não se encontram tabeladas e nem podem ser calculadas em 














Tabela 13 – Informações fornecidas pelo distribuidor das câmaras 
Informação Câmara 1 Câmara 2 
Capacidade máxima (ton) 183,6 275,4 
Tempo de resfriamento (h) 8 8 
Altura (m) 6,0 6,0 
Largura (m) 15,18 28,10 
Profundidade (m) 15,93 12,38 
Temperatura (ºC) 0 0 
Tipo de Isolante Isopor Isopor 
Espessura do isolante (mm) 100 100 
Equipamentos 
24 lâmpadas 110W 
 8 motores trifásicos 1 cv
28 lâmpadas 110W 
12 motores trifásicos 1 cv 
Pessoas trabalhando 4 pessoas/16h 4 pessoas/16h 
Fonte: Elaboração própria 
Outras informações necessárias para o cálculo das cargas se tornam necessárias, como a 
capacidade calorífica da uva, os valores de entalpia do ar a diferentes temperaturas, 
entre outras. Enquanto algumas podem ser obtidas facilmente, pois já são conhecidas e 
tabeladas, outras necessitam ser estimadas indiretamente. A Tabela 14 reúne todas as 
informações necessárias para seguir o procedimento metodológico apresentado no 













Tabela 14 – Valores obtidos na literatura 
Variável Valor Fonte 
Cp (J/kgºC) 3.726,25 ASHRAE – Refrigeration, 2010 
Tambiente (ºC) 33,0 INMET, 2017 
hi (W/m2ºC) 9,085 ASHRAE – Refrigeration, 2010 
har,o (W/m2ºC) 9,085 ASHRAE – Refrigeration, 2010 
qresp (W/ton) 7,47 ASHRAE – Refrigeration, 2010 
hi (Btu/lb) 11,76 ASHRAE – Fundamentals, 2009 
ν (ft3/lb) 13,50 ASHRAE – Fundamentals, 2009 
Fonte: Elaboração própria 
A temperatura ambiente escolhida foi a maior média diária observada no ano de 2017, 
igual a 33ºC (INMET, 2017), pois quanto maior for a temperatura ambiente, maior será 
a potência calculada para o refrigerador. Essa escolha foi feita para garantir que a 
potência demandada será sempre atendida, até nos dias mais quentes do ano. Poderá 
acontecer de em algum momento específico de um dia a temperatura ultrapasse os 33ºC, 
porém a tendência é que a temperatura média diária não ultrapasse esse valor. 
O isolante utilizado nesta simulação será o isopor6, também conhecido como 
poliestireno expandido, cuja condutividade térmica pode ser calculada em função de sua 
densidade, espessura e temperatura. A seguir se encontra as etapas para a realização 
deste cálculo. 
Primeiramente deve-se calcular a condutividade à temperatura de 10ºC em função de 





= Condutividade térmica do poliestireno expandido a 10ºC, W/(mK) 
= Densidade do poliestireno expandido, kg/m3 
= Espessura do isolante, mm 
 
                                                          
6 Isolante utilizado pelo distribuidor nas câmaras de refrigeração (conforme Tabela 13) 
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Isopores utilizados como isolantes em câmaras de refrigeração normalmente apresentam 
densidade entre os valores de 20 kg/m3 e 24 kg/m3 (Inova Isopor, 2017). Neste trabalho 
foi considerada uma densidade de 20 kg/m3. 
Em seguida, deve-se calcular a condutividade na temperatura desejada através da 
seguinte equação (GNIP et. al, 2012) 
0,9615 0,003991  
Onde: 
= Condutividade térmica do poliestireno à temperatura T, W/(mK) 
= Condutividade térmica do poliestireno expandido a 10ºC, W/(mK) 
= Temperatura ambiente, ºC 
A partir das equações apresentadas na seção 3.1 e de alguns valores obtidos 
anteriormente, neste capítulo, foram calculados os valores das variáveis restantes. Tais 
valores se encontram na Tabela 15, a seguir:  
 
Tabela 15 – Valores calculados das demais variáveis 
Variável Valor 
Condutividade térmica do isolante (W/mK) 0,0337 
Coeficiente global de transferência de calor (W/m2K) 0,3138 
Potência dos motores (W) 986,77 
Potência por pessoa presente (W) 271,68 
Entalpia do ar externo a 33ºC (BTU/lb) 57,98 
Fonte: Elaboração própria 
 
Os números de trocas de ar por dia, valores necessários para os cálculos dos calores de 
infiltração pela equação apresentada na seção 3.1, foram calculados através da 
interpolação de valores já conhecidos e tabelados, já apresentados na seção de 
metodologia deste estudo. A Figura 27, a seguir, apresenta o gráfico desta variável em 
função do volume da câmara, assim como a função encontrada em sua interpolação 




Figura 27 – Número de trocas de ar por dia em função do volume da câmara 
Fonte: Elaboração própria 
A partir da equação estimada foram encontrados os valores de 1,82 trocas de ar por dia 
para a câmara 1 e 1,49 trocas de ar por dia para a câmara 2. 
Como já citado no processo metodológico, os valores da entalpia do ar externo às 
câmaras foram obtidos através de interpolação dos valores de entalpia entre as 
temperaturas de 25ºC e 45ºC. Após a interpolação foi encontrada a seguinte equação: 
 
, 13,177 ,  
 
Para a temperatura externa adotada, com valor de 33ºC, foi encontrado um valor de 
entalpia igual a 57,98 BTU/lb. 
Após conhecidos os valores de todas as variáveis necessárias, as taxas de calor 
envolvidas no processo foram determinadas através das equações descritas no 












Número de trocas de ar/24h
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Tabela 16 – Taxas de calor calculadas através das equações propostas 
Taxa de calor Câmara 1 Câmara 2 
Calor de campo, Qc (W) 142.322,13 142.322,13 
Calor de transmissão, Qtr (W) 8.872,95 12.233,48 
Calor de respiração, Qresp (W) 280,25 280,25 
Calor interno, Qint (W) 11.620,86 16.007,94 
Calor de infiltração, Qinf (W) 3.675,06 4.326,96 
Calor total, Qtotal (kW) 183,45 192,69 
Fonte: Elaboração própria 
A tabela acima mostra que a carga total do refrigerador da câmara 1 deve ser igual a 
183,45 kW e da câmara 2 deve ser igual a 192,69 kW. É importante destacar que essa é 
a carga máxima, ou seja, a potência máxima em que os refrigeradores operarão, e isso 
ocorre somente no período de nove horas em que há carga de frutas sendo resfriadas até 
a temperatura de armazenamento. Portanto, nas outras 15 horas do dia, a carga para 
manter a temperatura desejada na câmara 1 será igual a 26,89 kW e igual a 36,13 kW na 
câmara 2. Esses números mostram que a maior parte da energia demandada é para 
retirar o calor de campo das frutas e resfriá-las à temperatura de armazenamento (85,3% 
da carga total da câmara 1 e 81,3% da carga total da câmara 2). 
Cabe ressaltar também que as cargas de infiltração, que foram calculadas por um 
método simplificado, correspondem a apenas 2,2% e 2,5% (uma parcela muito pequena) 
das cargas totais das câmaras 1 e 2, respectivamente. 
4.3 Rotas Adotadas para o Estudo de Caso 
Nesta seção serão mostradas as duas rotas propostas para a produção de frio. Na 
primeira rota, o ar será resfriado através do ciclo refrigeração por absorção, enquanto na 
segunda rota o processo será feito pelo ciclo de compressão a vapor. Como mostrado no 
capítulo 2, o ciclo de absorção opera com o fornecimento de energia térmica ao gerador 
e por outro lado, o ciclo de compressão a vapor demanda energia elétrica para acionar o 
compressor mecânico. Dessa forma o primeiro sistema, denominado neste trabalho 
como sistema CST, será composto pelo campo solar, sistema de armazenamento e back-
up e chillers de absorção. O segundo sistema, denominado como sistema CSP, será 
composto também pelo campo solar com sistema de armazenamento e backup, porém 
com refrigeradores de compressão a vapor. 
O sistema CST apresenta uma etapa a menos que o sistema CSP, a etapa de produção de 
eletricidade, sendo assim não apresentará custos referentes a bloco de potência. 
Contudo, o sistema CST opera com o ciclo de refrigeração por absorção, que por sua 
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vez apresenta um baixo rendimento e coeficientes de performance menores quando 
comparados com o ciclo de compressão a vapor. Os fluxogramas mais detalhados dos 
dois cuclis de refrigeração serão apresentas nas seções seguintes. 
O objetivo em testar as duas rotas é verificar qual sistema é mais viável 
economicamente. Em outras palavras, conferir o que torna o sistema mais barato: 
ausência de bloco de potência, no caso do ciclo de absorção, ou maior eficiência do 
ciclo de refrigeração, no caso do ciclo de compressão a vapor com geração de 
eletricidade.    
A Figura 28 ilustra as duas rotas propostas para atender a demanda de frio do 
distribuidor. 
 
Figura 28 – Rotas adotadas para refrigeração 
Fonte: Elaboração própria 
4.4 Descrição da Simulação dos Ciclos de Refrigeração 
Nesta seção serão mostrados todos os resultados referentes às simulações feitas no 
Hysys, desde a escolha do modelo termodinâmico até os valores encontrados das 
propriedades das correntes de cada ciclo, assim como parâmetros técnicos de 
equipamentos, como as áreas do condensador e do evaporador do ciclo de compressão a 
vapor, que serão necessárias para o cálculo dos custos. 
4.4.1 Ciclos de Absorção 
O ciclo de absorção convencional, quando o fluido refrigerante se trata da amônia, é 
composto por refervedor, coluna retificadora, absorvedor, condensador, evaporador, 
bomba e válvulas. O fluxograma adotado neste trabalho foi baseado no fluxograma 
proposto por Mansouri et. al (2015), o qual apresenta três trocadores de calor adicionais. 
A Figura 29 ilustra o fluxograma construído para a simulação enquanto a Tabela 17 
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apresenta os resultados da simulação com os valores das propriedades de cada corrente 
do ciclo. 
Vale ressaltar que o absorvedor foi dividido em três equipamentos: pré-absorvedor, 
misturador e absorvedor. No pré-absorvedor ocorre a mistura das correntes oriundas do 
trocador de calor (corrente 11), em estado vapor, e da válvula 2 (corrente 3), em estado 
líquido. Do pré-absorvedor saem duas correntes a mesma temperatura: uma em estado 
vapor rica em amônia (corrente 12) e outra em estado líquido pobre em amônia 
(corrente 15). Essas duas correntes seguem para o misturador, onde ocorre de fato a 
absorção da corrente vapor pela corrente líquida, resultando em uma corrente em 
equilíbrio líquido-vapor (corrente 14). E por último, no absorvedor ocorre apenas a 
troca de calor e liquefação da fração vaporizada da corrente de entrada. Esse 





Figura 29 – Fluxograma do ciclo de absorção simulado no Hysys 


















1 Entrada da bomba 35,12 369 0,437 0,0
2 Saída da bomba 35,41 2.250 0,437 0,0
3 
Entrada 1 do pré-
absorvedor 
112,60 369 0,091 0,0064
4 
Carga da coluna de 
destilação 
110,0 2.250 0,437 0,0316
5 Entrada do pré-aquecedor 39,46 2.250 0,437 0,0
6 Entrada da válvula 2 115,0 2.250 0,091 0,0
7 
Produto de topo da coluna 
de destilação 
105,0 2.250 0,970 1,0
8 Saída do condensador 38,50 2.250 0,970 0,0
9 
Corrente de refrigerante na 
entrada do evaporador 
-3,05 369 0,970 0,1002
10 
Corrente de refrigerante na 
saída do evaporador 
9,0 369 0,970 0,9038
11 
Entrada 2 do pré-
absorvedor 
19,04 369 0,970 0,9339
12 
Corrente vapor na entrada 
do absorvedor 
84,27 369 0,875 1,0
13 Entrada da válvula 1 25,0 2.250 0,970 0,0
14 
Corrente única do 
absorvedor 
84,27 369 0,437 0,3728
15 
Corrente líquida na entrada 
do absorvedor 
84,27 369 0,1865 0,0
16 Ar a temperatura ambiente 33,0 101 0 1,0
17 Ar resfriado 0 101 0 1,0
18 Saída do absorvedor 35,12 369 0,437 0,0
20 
Produto de topo de fundo 
da coluna de destilação 
192,60 2.250 0,091 0,0
Fonte: Elaboração própria 
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4.4.2 Ciclos de Compressão a Vapor 
O ciclo de compressão a vapor convencional é composto por um compressor mecânico, 
um condensador, um evaporador, uma bomba e uma válvula de expansão. O fluxograma 
adotado neste trabalho foi o convencional. O fluido refrigerante adotado para este ciclo 
também foi a amônia.  
A Figura 30 ilustra o fluxograma do ciclo de compressão a vapor adotado para a 
simulação, enquanto a Tabela 18 apresenta os resultados da mesma com os valores 
encontrados para as propriedades de todas as correntes. 
 
 
Figura 30 – Fluxograma do ciclo de compressão a vapor simulado no Hysys 






















30 Entrada do compressor -6 340,6 1,0 
31 Saída do compressor 187,40 2.300 1,0 
32 Saída do condensador 54,89 2.300 0,0 
33 Entrada do evaporador -6 340,6 0,2279 
34 Ar a temperatura ambiente 33 101 1,0 
35 Ar resfriado -0,50 101 1,0 
36 Água de resfriamento na entrada 25 101 0,0 
37 Água de resfriamento na saída 90 101 0,0 
Fonte: Elaboração própria 
O Hysys também calcula os parâmetros técnicos dos equipamentos presentes em cada 
ciclo. Como mostrado na seção 3.4, para o cálculo do custo do refrigerador de 
compressão a vapor será necessário o conhecimento das áreas do condensador e do 
evaporador. A Tabela 19 apresenta os valores desses parâmetros obtidos após a 
simulação. 
Tabela 19 – Áreas dos equipamentos e vazões de refrigerante calculadas na simulação no Hysys (2006) 
Variável Refrigerador 1 Refrigerador 2 
Potência (kW) 183,45 192,69 
Vazão de refrigerante (kg/s) 0,1803 0,1902 
Área do condensador (m2) 52,78 52,78 
Área do evaporador (m2) 52,78 52,78 
Fonte: Elaboração própria 
4.4.3 Comparação entre os dois ciclos 
Depois de feitas as simulações para os dois ciclos de refrigeração propostos, a carga 
térmica total de frio foi calculada a partir da soma das cargas dos dois refrigeradores 
presentes nos sistemas. As demandas de potências dos ciclos, isto é, a potência de 
entrada necessária para que cada ciclo atinja a carga de frio necessária, foram fornecidos 
pelo Hysys. A partir desses valores citados calculou-se o coeficiente de performance de 








Potência total dos 
refrigeradores (kWt) 
376 376 
Demanda de potência 





Fonte: Elaboração própria com dados de Hysys (2006) 
Percebe-se que, para uma mesma demanda dos refrigeradores, a demanda de energia do 
ciclo de absorção é muito superior à demanda do ciclo de compressão, uma vez que seu 
coeficiente de performance é inferior em quase cinco vezes. 
Vale ressaltar que o tipo de energia que o ciclo de absorção demanda é a térmica, 
portanto a potência mostrada na tabela acima será em kW térmico, enquanto o ciclo de 
compressão a vapor demanda energia elétrica, portanto a potência será em kW elétrico. 
Desta forma, apesar do maior consumo energético, em termos quantitativos, o ciclo de 
absorção pode tirar proveito de uma fonte de energia de menor qualidade e custo de 
produção, como será apresentado a seguir. 
 
4.5 Simulação do Campo Solar e do Bloco de Potência 
Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos referentes à parcela da planta de 
concentração solar dos sistemas de refrigeração propostos, simulados no SAM. 
Uma vez determinadas as taxas de energia demandadas pelos dois ciclos, é possível 
calcular a área do campo solar para fornecer a energia necessária a cada sistema.  
Essa seção será dividida em duas etapas principais: na primeira será determinada a 
configuração ideal da planta e na segunda será realizada a simulação da planta 
escolhida.  
4.5.1 Escolha da configuração da planta 
Foram feitas simulações para diversas configurações da planta solar térmica com a 
finalidade de se obter a configuração ótima, ou seja, com o menor custo nivelado. É 
importante destacar que como um dos objetivos do presente trabalho é projetar uma 
planta predominantemente solar, uma das condições que deve ser atendida é que o 
percentual de energia térmica produzida com origem solar, diretamente ou acumulada, 
deve ser superior a 50%. Foram feitas simulações considerando quatro possíveis 
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configurações: solar, solar híbrida, solar com acúmulo de energia térmica e solar híbrida 
com acúmulo de energia térmica. 
As simulações foram feitas para avaliar apenas qualitativamente como se comporta o 
custo nivelado em função dos outros parâmetros como o múltiplo solar, o tempo de 
termo acumulação e o percentual de energia produzida a partir do backup de biomassa. 
Portanto, esses foram os parâmetros variados nas diferentes simulações feitas. As 
simulações foram feitas para uma planta com capacidade de 1,0 MWe. 
De acordo com Soria (2016), uma planta CSP híbrida com termo acumulação apresenta 
o menor valor de custo nivelado com um múltiplo solar7 igual a 5, e com tempo de 
acúmulo igual a 12 horas. Portanto, as variações desses parâmetros foram feitas acerca 
desses valores. 
a) Planta solar sem acumulação de energia 
Nesse sistema não há armazenamento de energia tampouco backup, portanto haverá 
produção de energia somente durante o período em que tiver sol. O custo nivelado 
comporta-se de acordo com a Figura 31 a seguir: 
 
 
Figura 31 – Custo nivelado em função do fator de capacidade para um sistema sem termo acumulação 
Fonte: Elaboração própria com dados de SAM (2017) 
 
                                                          
7 O múltiplo solar é a razão entra a área do campo solar do projeto e a área que quando exposta 
























Pode-se perceber que além do custo, outro fator limitante na escolha desse sistema é o 
fator de capacidade. O sistema sem termo acumulação e sem backup não consegue 
atingir fatores de capacidade superiores a 35%. Portanto, esta opção tecnológica se 
mostra inadequada como uma fonte confiável para o abastecimento contínuo de 
calor/eletricidade, conforme necessário para a refrigeração das frutas nas câmaras. 
 
b) Planta híbrida sem acumulação de energia: 
Nesse sistema não há armazenamento de energia, mas há backup, portanto, é possível 
haver produção de energia durante as 24 horas de um dia. Foi considerada como 
combustível para o backup térmico a biomassa local, conforme proposto e descrito em 
Soria (2016). O custo nivelado comporta-se conforme a Figura 32 a seguir: 
 
 
Figura 32 – Custo nivelado em função do múltiplo solar para um sistema híbrido sem termo acumulação 
Fonte: Elaboração própria com dados de SAM (2017) 
 
Observando o gráfico percebe-se que quanto maior o valor do múltiplo solar, maior será 
o custo nivelado. Isso ocorre porque o custo dos coletores solares e do fluido de 
transporte são superiores ao custo da biomassa, portanto quanto maior for o percentual 

























c) Planta solar com acumulação de energia 
Nesse sistema há armazenamento de energia, porém não há backup. Neste caso, o custo 
nivelado será função não somente do múltiplo solar, mas também do número de horas 




Figura 33 – Custo nivelado em função do múltiplo solar para um sistema com termo acumulação 
Fonte: Elaboração própria com dados de SAM (2017) 
 
Observando o gráfico percebe-se que o custo nivelado diminui com o aumento do 
múltiplo solar até um valor mínimo e a partir desse ponto começa a crescer. Esse 
comportamento independe do número de horas de termo acumulação. 
Cabe destacar que, apesar de não constar no gráfico, mesmo com a configuração de 
maior múltiplo solar e horas de armazenamento, o sistema nunca atinge um fator de 
capacidade igual a 100%. 
 
d) Planta híbrida com acumulação de energia 
Nesse sistema há armazenamento de energia, assim como backup. Assim como a planta 





























mas também do número de horas de acumulação de energia. Porém, o custo deverá ser 
menor, devido à disponibilidade da opção de menor custo, a biomassa. O 
comportamento deste sistema pode ser observado na Figura 34, a seguir: 
 
 
Figura 34 – Custo nivelado em função do múltiplo solar para um sistema híbrido com termo acumulação 
Fonte: Elaboração própria com dados de SAM (2017) 
Igualmente ao observado na planta híbrida sem acumulação de energia, quanto maior o 
valor do múltiplo solar, maior será o custo nivelado e isso ocorre pelos mesmos 
motivos, mas esse sistema consegue atender o requisito de ser predominantemente solar 
com um valor menor de custo nivelado, uma vez que com acumulação de energia, não 
será necessário um alto valor do múltiplo solar para garantir a produção mínima de 
energia com origem solar. Além disso, este sistema consegue simultaneamente atingir 
um fator de capacidade próximo de 100%, ou seja operando o ano todo. 
 
e) Seleção da configuração 
A partir das considerações feitas para as quatro configurações avaliadas acima, foi 
identificada que apenas a planta solar híbrida com termo acumulação consegue atingir 
os requisitos estabelecidos: maioria da energia proveniente da energia solar; maior fator 
de capacidade possível; menor custo de produção. Portanto apenas essa configuração 
será simulada para as tecnologias CST (solar térmico mais ciclo de absorção) e CSP 






























Para que o SAM consiga fazer a simulação do campo solar é necessário que o usuário 
entre com os valores de variáveis referentes ao bloco de potência. São elas: a potência 
bruta produzida pelo sistema, a eficiência do ciclo Rankine e a eficiência da transmissão 
de energia. A eficiência do ciclo Rankine está relacionada com a razão entre o trabalho 
produzido na turbina da máquina térmica e a energia de entrada no ciclo, neste caso a 
energia solar coletada no campo solar.  
Os valores das eficiências do ciclo Rankine e da transmissão de energia adotados foram 
os sugeridos pelo SAM, 35,6% e 90% respectivamente. 
Cabe destacar que o ciclo de absorção demanda energia térmica, e não elétrica, portanto, 
para fins de comparação, será considerada uma potência elétrica virtual para esse ciclo. 
Uma vez que a potência térmica demandada já é conhecida (calculada pelo Hysys), a 
potência elétrica virtual é simplesmente calculada através da multiplicação entre a 
potência térmica e a eficiência do ciclo Rankine. 
Por outro lado, o ciclo de compressão a vapor demanda energia elétrica, então essa será 
a variável de entrada da simulação, sem a necessidade de algum cálculo prévio. 
A Tabela 21 apresenta as informações descritas anteriormente. A potência elétrica é 
uma variável de entrada exigida pelo SAM, enquanto para a eficiência já é sugerido um 
valor. 
Tabela 21 – Informações referentes aos blocos de potência dos sistemas propostos 
Resultados 
CST 
 (Potência elétrica virtual) 
CSP 










Fonte: Elaboração própria 
Depois de conhecidos todos os parâmetros de entrada da simulação, calculadas as 
potências elétricas para cada sistema e definida a configuração ótima da planta (híbrida 
com armazenamento térmico), foram testadas três configurações dos coletores solares 
variando o número de horas de armazenamento térmico. As configurações se diferem 
apenas quanto ao número de coletores estão dispostos em série para cada loop. O SAM 
sugere a configuração com oito coletores por loop, porém como as simulações, neste 
trabalho, estão sendo realizadas para valores pequenos de potência, é conveniente testar 
configurações com menores áreas de coletores. Portanto, também foram testadas 
configurações com quatro e seis coletores por loop. 
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A Tabela 22 reúne os resultados encontrados desta simulação para a planta CST 
enquanto a Tabela 23 apresenta os resultados obtidos para a mesma simulação para a 
planta CSP.  
 
Tabela 22 – Resultados utilizados na escolha da configuração do campo solar da planta CST 
Número de 








4 54,1% 15,15 55,9% 3 
6 57,7% 12,96 50,2% 5 
8 58,1% 14,19 52,0% 3 
Fonte: Elaboração própria com dados de SAM (2017) 
 
Tabela 23 – Resultados utilizados na escolha da configuração do campo solar da planta CSP 
Número de 








4 54,1% 16,28 56,3% 5 
6 55,6% 19,02 54,8% 3 
8 52,7% 23,59 59,6% 3 
Fonte: Elaboração própria com dados de SAM (2017) 
A partir das tabelas acima, pode-se perceber que a configuração que apresenta o menor 
custo nivelado de eletricidade possui seis coletores por loop armazenando energia solar 
durante cinco horas por dia para a planta CST, diferentemente, para a planta CSP a 
configuração ótima apresenta quatro coletores por loop armazenando energia solar pelo 
mesmo período de cinco horas. As duas plantas atenderam ao requisito pelo menos 50% 
da energia produzida ser de origem solar, e seus fatores de capacidade apresentaram 
valores próximos, iguais a 57,7% e 54,1%, respectivamente. 
Após inseridas as informações de entrada, as simulações foram feitas para as duas 
plantas propostas. Os valores obtidos na simulação da planta CST se encontram na 







Tabela 24 – Informações sobre o campo solar, armazenamento térmico e backup da planta CST obtidos 
na simulação do SAM 
Campo solar/Armazenamento/Backup 
Área do campo solar (m2) 2.821,8 
Potência elétrica anual (MWe) 1.358,72 
Potência térmica anual (MWt) 3.768,33 
a) Solar (MWt) 1.892,76 
b) Backup (MWt) 1.875,57 
Termo acumulação (MWht) 3,61 
Percentual energia solar (%) 50,23 
Eficiência de conversão (%) 36,1 
Fator de capacidade (%) 57,7 
Combustível de backup (MMBTU) 7.110,79 
Potência (kW-ano) 155,11 
Potência elétrica necessária (kW) 256,87 
















Tabela 25 – Informações sobre o campo solar, armazenamento térmico e backup da planta CSP obtidos na 
simulação do SAM 
Campo solar/Armazenamento/Backup 
Área do campo solar (m2) 1.881,2 
Potência elétrica anual (MWe) 857,09 
Potência térmica anual (MWt) 2.379,28 
a) Solar (MWt) 1.223,68 
b) Backup (MWt) 1.155,65 
Termo acumulação (MWht) 2,32 
Percentual energia solar (%) 51,43 
Eficiência de conversão (%) 36,0 
Fator de capacidade (%) 56,3 
Combustível de backup (MMBTU) 4.381,36 
Potência (kW-ano) 97,84 
Potência elétrica necessária (kW) 165,39 
Fonte: Elaboração própria com dados de SAM (2017) 
4.5.3 Perfil de produção de energia 
Nesta seção serão apresentados três gráficos obtidos através das simulações no SAM da 
parcela solar dos sistemas de refrigeração. Esses gráficos foram escolhidos, apenas para 
ilustrar os perfis de produção. Ter o conhecimento do perfil de produção de potência 
elétrica e térmica dos sistemas é fundamental neste trabalho, uma vez que a demanda de 
energia do distribuidor não varia ao longo do dia, portanto o sistema deve ser capaz de 
fornecer não somente a energia total necessária por dia, mas também a potência 
necessária para cada um dos diferentes períodos diários. 
O primeiro gráfico, mostrado na Figura 35, corresponde à planta CST e fornece o perfil 
de produção de potência elétrica durante um período de 48 horas, iniciando às 23 horas 





Figura 35 – Perfil de produção de potência elétrica do sistema em 48 horas (16-18 de agosto) 
Fonte: SAM (2017) 
 
Observando a figura acima, pode-se perceber que no período entre as 23 horas do dia 
dezesseis de agosto até perto das sete horas do dia dezessete de agosto, o sistema está 
produzindo cerca de 30 kW. A partir desse momento o sistema começa a aumentar sua 
produção de energia até estabilizar na produção de 250 kW pouco antes das oito horas. 
Poucas horas depois, no mesmo dia, o sistema começa a reduzir a sua produção até 
estabilizar sua produção novamente em torno de 30 kW, às 16 horas, e permanece 
constante até as 23 horas do dia dezoito de agosto. 
Vale ressaltar que a produção de energia permanece constante durante todos os períodos 
do ultimo terceiro dia, portanto conclui-se que este dia faz parte de um final de semana, 
uma vez somente nesses dias o distribuidor não recebe novas cargas de frutas e, 




O segundo gráfico, mostrado na Figura 36, corresponde aos perfis de produção de 
potência térmica durante um período de 48 horas, iniciando às 23 horas do dia dezesseis 
de agosto: 
 
Figura 36 – Perfil de produção de potência térmica para diferentes fontes em 48 horas (16-18 de agosto) 
Fonte: SAM (2017) 
A figura acima mostra o perfil de produção de potência térmica, assim como sua origem 
durante o mesmo período avaliado no gráfico anterior. Pode-se perceber que no período 
entre as 23 horas do dia dezesseis de agosto até uma pouco após cinco horas do dia 
dezessete de agosto, o sistema está produzindo cerca de 110 kW, e toda essa potência é 
produzida a partir da energia acumulada nos tanques durante o período de sol.  
Após esse período percebe-se que o sistema começa a acumular energia térmica 
novamente e sua produção de potência aumenta para cerca de 700 kW (período de alta 
demanda) sem fazer uso de backup, portanto trata-se de um dia de sol. A partir do meio 
dia não há mais acumulo de energia, e pouco antes das 17 horas, quando não há mais sol 
capaz de produzir a potência necessária, a energia acumulada durante o dia passa a ser 
utilizada pelo sistema. O dia dezessete de agosto também se trata de um dia de sol pelas 
mesmas razões citadas anteriormente. 
79 
 
O terceiro gráfico, presente na Figura 37, corresponde à planta CST e fornece o perfil de 
produção de potência térmica durante um período de 24 horas, iniciando às 23 horas do 
dia quatorze de junho: 
 
Figura 37 – Perfil de produção de potência térmica para diferentes fontes em 24 horas (14-15 de junho) 
Fonte: SAM (2017) 
A figura acima mostra o perfil de produção de potência térmica, assim como sua origem 
durante um período de 24 horas. Pode-se perceber que, o sistema está produzindo cerca 
de 700 kW durante todo o período de 24 horas, e praticamente toda essa potência é 
produzida a partir da caldeira de backup de biomassa.  
Neste gráfico, diferentemente do anterior, percebe-se que o sistema produz a potência 
necessária a partir da caldeira de backup durante todo o período, e não há acúmulo de 
energia térmica nos tanques em momento algum. Portanto conclui-se que foi um dia 
chuvoso ou nublado, ou então com presença de sol, mas sem irradiação suficiente para 
produzir potência na maior parte do período em questão. O uso do backup diminui 
apenas em um curto período, a partir das nove horas do dia quinze de junho, e a partir 
desse momento há uma pequena redução da produção de energia com origem do 
backup. A partir das 16 horas do mesmo dia, o uso do backup volta ao nível inicial. 
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Esse perfil de produção indica que houve presença de sol, porém com uma irradiação 
incidente baixa, uma vez que em nenhum momento do dia o sistema foi capaz de 
produzir toda a potência demandada a partir da energia solar, ou seja, sempre houve uso 
do backup, e como também  pode-se observar no gráfico, quando houve redução no uso 
do backup este ainda era responsável por mais da metade da produção da potência 
desejada. 
4.6 Comparação entre os resultados técnicos dos dois sistemas 
Nesta seção os dois sistemas propostos serão comparados quanto aos resultados técnicos 
encontrados após as simulações. Esses valores estão apresentados na Tabela 26, a 
seguir: 
Tabela 26 – Comparação das informações sobre o campo solar, armazenamento térmico e backup obtidas 
no SAM para as plantas CST e CSP 
Campo solar/Armazenamento/Backup  
 
Planta CST Planta CSP 
Área do campo solar (m2) 2.821,8 1.881,2 
Potência elétrica anual (MWe) 1.358,72 857,09 
Potência térmica anual (MWt) 3.768,33 2.379,28 
a) Solar (MWt) 1.892,76 1.223,68 
b) Backup (MWt) 1.875,57 1.155,65 
Termo acumulação (MWht) 3,61 2,32 
Percentual energia solar (%) 50,23 51,43 
Eficiência de conversão (%) 36,1 36,0 
Fator de capacidade (%) 57,7 56,3 
Combustível de backup (MMBTU) 7.110,79 4.381,36 
Fonte: Elaboração própria com dados de SAM (2017) 
A partir da tabela acima, percebe-se a planta CST apresenta uma área de campo solar 
superior em 50% da mesma área apresentada na planta CSP. Essa superioridade pode 
ser explicada pela maior quantidade de potência térmica anual necessária para a 
produção de frio desejada a partir da planta CST portanto, mais calor deverá ser 
concentrado e consequentemente maior a área necessária. A maior demanda térmica 
pode ser explicada pela menor coeficiente de performance do ciclo de absorção em 
relação ao ciclo de compressão a vapor. Os valores de potência térmica e elétrica 




As duas plantas atenderam à premissa de pelo menos 50% da energia produzida ser de 
origem solar, inclusive apresentaram valores em termos percentuais bastante próximos. 
A planta CST apresentou maiores valores de energia produzida a partir do backup de 
biomassa (cerca de 62% superior), o que é natural uma vez que a energia térmica total 
produzida por esse sistema é superior. 
4.7 Avaliação econômica 
Nesta seção serão apresentados os resultados das estimativas de custos dos dois 
sistemas propostos, calculados a partir da metodologia apresentada e dos valores 
obtidos nas simulações. Também será feita uma análise econômica destes resultados, 
assim como uma comparação entre os dois sistemas. 
4.7.1 Custo dos refrigeradores 
O investimento na aquisição dos refrigeradores necessários para as câmaras foi 
calculado de acordo com a metodologia descrita na seção 3.4. Vale lembrar que cada 
sistema, CST ou CSP, deve conter dois refrigeradores, um para cada câmara, com suas 
potências calculadas na seção 4.2. 
a) Sistema de absorção 
A partir dos valores obtidos no gráfico da Figura 26, foi realizada uma interpolação e a 
seguinte equação para o custo dos chillers de absorção foi determinada: 
4.270,6 , 	 
Onde: 
 = Custo do chiller de absorção, USD 
 = Potência do chiller, W 
Dessa forma, foi calculado um custo de 84.752,71 USD para o chiller da câmara 1, com 
potência igual a 183,45 kW e um custo de 87.255,06 USD para o chiller da câmara 2, 
com potência igual a 192,69 kW. 
b) Sistema de compressão a vapor 
O custo do compressor foi calculado em função da vazão de refrigerante e da sua 
eficiência isentrópica, que por sua vez é calculada a partir da razão de compressão. A 
partir dos valores de pressões já mostrados, foi encontrado um valor de 6,76 para a 
razão de compressão dos refrigeradores. Em seguida, calculou-se a eficiência 
isentrópica e o valor de 0,53 foi encontrado. Por fim, calculou-se os custos dos 
compressores e os valores de 2.779,24 USD e 2.932,55 USD foram encontrados para os 
refrigeradores 1 e 2, respectivamente. 
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Os custos dos condensadores e evaporadores foram calculados em função das áreas. Os 
condensadores de ambos os refrigeradores apresentaram um custo de 27.535,71 USD. 
Igualmente, ambos os evaporadores apresentaram custos igual a 16.548,48 USD. 
Feitos os cálculos para cada equipamento individualmente, foi encontrado um custo de 
46.863,43 USD para o chiller da câmara 1, com potência igual a 183,45 kW e um custo 
de 47.016,74 USD para o chiller da câmara 2, com potência igual a 192,69 kW. 
4.7.2 Custo das plantas 
Nesta seção serão apresentados os custos calculados por meio das simulações do SAM. 
São os custos fixos, variáveis e indiretos referentes aos elementos do campo solar e do 
bloco de potência (quando houver). Para calculá-los foram utilizados os parâmetros de 
entrada apresentados no procedimento metodológico e, apesar de adequados ao mercado 
brasileiro, estarão na moda americana, o dólar (USD). 
A Tabela 27, a seguir, apresenta todos os custos fixos referentes ao sistema CST com 
ciclo de absorção enquanto a Figura 38 apresentam os custos da parcela solar, do 
refrigerador, do backup de biomassa e de contingência em termos percentuais. Como se 




























Melhorias no sítio 84.654,00 
Campo solar 606.687,00 
Fluido de transporte 225.744,00 
Termo acumulação 288.764,00 
Backup 107.886,24 
Bloco de potência 0 
Balanço da planta 0 











 Custo por capacidade 10.081,85 
Custo de geração 6.793,62 
Custo do combustível 3.626,50 







Custos indiretos 174.090,28 
Custo do refrigerador 172.007,77 
Custo Fixo Total 1.922.580,34 





Figura 38 – Divisão percentual dos custos fixos da planta CST 
Fonte: Elaboração própria 
Dentre os custos fixos, destaca-se o custo do campo solar, responsável por cerca de 39% 
dos custos fixos totais, com um valor de 606.687,00 USD. O investimento inicial total 
desse sistema é 1.922.580,34 USD. 
A figura acima mostra que os custos da parcela solar representam a maioria do 
investimento desse sistema, correspondente a 72% do total. Os outros custos apresentam 
percentuais próximos entre eles, sendo 14% de contingência, seguido de 9% para os 
refrigeradores e 5% para a caldeira de backup de biomassa.  
A Tabela 28, a seguir, apresenta todos os custos fixos referentes ao sistema CSP com 
ciclo de compressão a vapor e a Figura 39 apresenta, em termos percentuais, os custos da 






























Melhorias no sítio 56.436,00 
Campo solar 404.458,00 
Fluido de transporte 150.496,00 
Termo acumulação 185.393,60 
Backup 69.464,24 
Bloco de potência 137.274,57 
Balanço da planta 18.193,01 











 Custo por capacidade 6.359,65 
Custo de geração 4.285,43 
Custo do combustível 2.234,49 







Custos indiretos 135.317,92 
Custo do refrigerador 93.880,16 
Custo Fixo Total 1.455.256,59 




Figura 39 – Divisão percentual dos custos fixos da planta CSP 
Fonte: Elaboração própria 
Observando os custos fixos apresentados, o custo do campo solar novamente é o 
responsável pela maior parcela, sendo responsável por cerca de 33% dos custos fixos 
totais, com um valor de 404.458,00 USD. O investimento inicial total desse sistema é 
1.455.256,59 USD. 
Assim como ocorre no sistema CST, os custos da parcela solar representam a maioria 
do investimento do sistema CSP, correspondente a 64% valor do total. Os outros custos 
apresentam percentuais de 14% para contingência, seguido de 11% para o bloco de 
potência, 6% para os refrigeradores e 5% para a caldeira de backup de biomassa. Esses 
números mostram que os custos referentes ao bloco de potência representam uma 
parcela pequena dos custos totais, e esta é a etapa que não está presente em plantas solar 
térmicas. 
4.7.3 Comparação entre os investimentos e discussão 
Nesta seção serão apresentados os resultados dos métodos de análise de investimentos 
já citados anteriormente, feitos a partir dos resultados encontrados na seção anterior. 
Para efetuar os cálculos do VPL e da TIR é necessário definir uma receita para o 
projeto. Neste trabalho, o valor que deixaria de ser pago por energia elétrica, caso o 
distribuidor utilizasse um dos sistemas propostos, foi considerada a receita do projeto.  
O distribuidor então forneceu os valores do preço da energia elétrica paga. Durante o 
horário diferenciado, de cinco e meia da tarde a oito e meia da noite, é cobrado um valor 
de 1,88 R$, ou 0,57 USD, para cada kWh consumido. Durante o horário normal, 















A Tabela 29, a seguir, fornece os custos com eletricidade para um dia útil e para um dia 
de final de semana: 
Tabela 29 – Custos referentes à energia elétrica 
Parâmetros Dias úteis Finais de semana Anual 
Despesas com energia elétrica (R$) 903,82 355,56 272.875,52 
Despesas com energia elétrica (USD) 274,72 108,07 82.940,89 
Fonte: Elaboração própria 
Conhecidos os custos dos sistemas apresentados anteriormente e definida a receita, 
calculou-se os resultados dos métodos de análise de investimentos citados. Os 
resultados encontrados estão apresentados na Tabela 30, a seguir: 
Tabela 30 – Comparação entre os investimentos das duas tecnologias 
Custos CST + Absorção CSP + Compressão 
Investimento total (USD) 1.922.580,34 1.455.256,59 
O&M fixo (USD/ano) 20.315,63 12.522,68 
O&M variável (USD/ano) 3.626,50 2.234,49 
Energia anual produzida (kWhe) N/D8 857.085,15 
Energia anual produzida (kWht) 3.768.333 2.379.283 
Potência térmica resfriada (kWt) 376,0 376,0 
LCOC (USD/kWht) 0,177 0,131 
LCOE (USD/kWhe) N/D9 0,197 
VPL (USD) -1.366.404,08 -812.494,54 
TIR (%) -0,52 2,35 
Fonte: Elaboração própria 
A partir dos dados observados na tabela acima, percebe-se que o sistema CST mais 
ciclo de absorção apresenta um valor 32% maior de investimento inicial em comparação 
ao sistema CSP mais ciclo de compressão a vapor para a mesma quantidade de frio 
produzido. Além do investimento maior, o mesmo sistema apresenta custos anuais de 
                                                          
8 O sistema CST não produz eletricidade 
9 Por não produzir energia elétrica, o sistema CST não apresenta LCOE 
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manutenção e operação superiores, sendo cerca de 62% maior tanto para o O&M fixo 
como para o O&M variável. 
Cabe ressaltar que a energia produzida pelo sistema CST é do tipo térmica enquanto 
pelo sistema CSP é do tipo elétrica. Sendo assim na tabela não há valores disponíveis 
tanto para a energia elétrica anual produzida pelo sistema CST quanto o custo nivelado 
para produzir a mesma. 
Uma vez que não somente o investimento total inicial, mas também os custos anuais de  
manutenção e operação do sistema CST com ciclo de absorção sejam superiores, é 
natural que o custo nivelado da produção de frio desse sistema (LCOC) também 
apresente valor superior quando comparado com o sistema CSP com ciclo de 
compressão a vapor. Os valores encontrados, em dólares americanos por kilowatt hora 
térmico, para os dois sistemas foram de 0,177 e 0,131 respectivamente, com o sistema 
CST apresentando um custo nivelado para produção de frio superior ao sistema CSP em 
35% . 
Tanto o sistema CST como o sistema CSP apresentaram valores presentes líquidos 
negativos, o que significa que ambos o s sistemas não são viáveis economicamente para 
a taxa mínima de atratividade adotada para os projetos, de dez por cento ao ano. O 
sistema CST com ciclo de absorção apresentou um VPL negativo igual a 1.366.404,08 
enquanto o sistema CSP com ciclo de compressão a vapor apresentou um VPL negativo 
igual a 812.494,54. 
Outro método de análise de investimentos, a taxa interna de retorno, também indicou a 
inviabilidade econômica de ambos os sistemas. Para que um projeto seja viável a taxa 
interna de retorno deve ter valor maior que a taxa mínima de atratividade adotada. O 
valor da TIR encontrado para o sistema CST foi negativo, igual a -0,52. Isso significa 
que em hipótese alguma, independente da taxa de desconto utilizada, este projeto não 
será economicamente viável. O mesmo não ocorreu com o sistema CSP, uma vez que 
este apresentou uma TIR apesar de baixa, positiva de valor igual a 2,35. Dessa forma 
sabe-se que somente o sistema CSP poderá ser viável economicamente em um projeto 
cuja taxa de desconto seja inferior a 2,35, o que não é comum. 
O custo nivelado da produção de eletricidade encontrado para o sistema CSP foi 0,197 
USD/kWh, apresentando um valor maior que o preço pago pelo distribuidor pela 
energia elétrica, igual a 0,125 USD/kWh. Sendo assim a LCOE do sistema CSP 
apresentou um valor superior em 58% ao valor do preço da eletricidade no horário 
normal, porém 35% do preço da eletricidade no horário diferenciado. Cabe destacar que 
neste trabalho não foi feito o estudo para verificar a viabilidade econômica do sistema 






Devido ao aquecimento global, diversas pesquisas têm sido feitas em torno das energias 
renováveis e produção de energia de forma sustentável e esforços têm sido feitos por 
alguns países para substituir os combustíveis fósseis renováveis. Esta dissertação teve 
como o objetivo avaliar a viabilidade técnica e econômica de implantar a tecnologia de 
concentração solar para atender uma demanda energética nesta região do Brasil que 
apresenta uma grande disponibilidade de recursos naturais, porém enfrenta problemas 
como a seca, a pobreza e, em algumas áreas, a dificuldade de acesso a energia. Sabendo 
que a principal atividade econômica da região em questão se trata da agropecuária, e por 
sua vez os centros de distribuição desses produtos precisam mantê-los armazenados em 
baixas temperaturas, a demanda energética que este trabalho se propôs a atender foi a 
demanda de frio de um distribuidor de uvas localizado em Petrolina, na região do rio 
São Francisco. 
É importante destacar, antes de avaliar os resultados encontrados e sugerir trabalhos 
futuros, os desafios encontrados durante a realização deste trabalho. Não há na literatura 
uma quantidade relevante de estudos sobre o uso da tecnologia CST no Brasil, a maioria 
dos trabalhos publicados abordam a tecnologia CSP apenas, tendo como foco principal 
a geração de energia elétrica. É importante citar também que o problema abordado por 
este trabalho, por se tratar de refrigeração de alimentos, apresenta uma demanda 
energética de vinte e quatro horas por dia, o que em se tratando de energia solar é um 
desafio uma vez que não há energia solar disponível durante as vinte e quatro horas do 
dia, além da ocorrência de dias nublados ou chuvosos, portanto foi necessária a 
utilização de recursos como armazenamento térmico e hibridização. 
Para atender a demanda de frio em questão, foram propostas duas rotas de refrigeração. 
Uma promovendo o resfriamento a partir de um ciclo de absorção com energia térmica 
fornecida por uma planta CST, enquanto a outra utilizou o ciclo de compressão a vapor 
com fornecimento de energia elétrica de uma planta CSP. O objetivo em testar as 
diferentes rotas foi verificar se a presença de uma etapa a mais no sistema CSP com 
ciclo de compressão a vapor, a etapa de produção de eletricidade, poderia torná-lo 
menos viável economicamente em comparação ao sistema CST com ciclo de absorção, 
uma vez que sabe-se que o ciclo de absorção tem uma menor eficiência. Como a 
intenção deste trabalho foi estudar a tecnologia solar térmica e a possível inserção desta 
no mercado brasileiro, uma condição imposta foi de simular plantas majoritariamente 
solares, ou seja, pelo menos 50% da energia total produzida por ambos os sistemas 
deveria ser de origem solar, e para garantir uma geração de energia sustentável, a 
hibridização foi feita com biomassa local, a jurema preta. Para o cálculo da demanda de 
frio foram utilizadas equações empíricas encontradas na literatura, as simulações dos 
ciclos de refrigeração e do campo solar foram feitos nos softwares Aspen Hysys e 
System Advisor Model (SAM), respectivamente. 
Quanto às limitações do presente trabalho pode-se citar os investimentos calculados 
para os refrigeradores de ambos os sistemas. O custo de aquisição do refrigerador de 
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absorção foi obtido através de uma curva em função da potência do mesmo, adequada 
para o mercado europeu. Porém é importante ressaltar que não foi encontrada na 
literatura uma curva adequada para o mercado brasileiro. Para o refrigerador de 
compressão a vapor, não foi encontrada na literatura uma curva de custo para o mesmo, 
portanto o cálculo foi feita para cada equipamento, isoladamente, pertencente ao ciclo a 
partir de equações empíricas encontradas na literatura. Para o cálculo da carga térmica 
foram feitas algumas considerações quanto a carga de frutas presente na câmara devido 
a falta de conhecimento do fluxo diário de uvas recebidas e despachadas pelo 
distribuidor, assim como a temperatura do ar externo às câmaras também foi estimada 
pela maior temperatura média observada durante o ano.  As simulações do campo solar 
dos sistemas foi feita no SAM, que por sua vez é um software projetado para efetuar 
simulações de plantas CSP. Em seu banco de dados há dados experimentais a respeito 
do trabalho de eixo produzido a partir do ciclo Rankine para diferentes faixas de 
temperatura do fluido de trabalho. Como a geração de eletricidade demanda uma fonte 
de energia de alta qualidade, não é possível simular no SAM plantas com baixas 
temperaturas de operação do fluido de trabalho, portanto na simulação da planta CST 
foi considerada a mesma temperatura de operação da planta CSP, 391ºC. Porém a 
simulação do ciclo de absorção forneceu uma temperatura inferior, igual a 192ºC. Dessa 
forma a área do campo solar do sistema CST encontrada na simulação pode ter sido 
superior ao valor real.   
Os resultados encontrados indicaram que ambos os sistemas atendem tecnicamente a 
demanda de frio do distribuidor. Comparando os investimentos dos dois sistemas, o 
sistema CSP se mostrou mais viável economicamente, indicando a baixa eficiência do 
ciclo de absorção não é compensada pela presença do bloco de potência no sistema CSP 
e seus custos adicionais. Por causa da baixa eficiência do ciclo de absorção, o sistema 
CST apresentou uma maior área de campo solar, em torno de 50% superior. Os custos 
da parcela solar representam 64% dos custos fixos totais do sistema CSP enquanto os 
custos do bloco de potência representam apenas 11%, portanto tal fato explica o menor 
investimento para a implantação deste sistema em comparação ao sistema CST mesmo 
apresentando a etapa do bloco de potência. O custo nivelado da produção de frio foi 
calculado para os dois sistemas com o sistema CST, naturalmente, apresentando um 
custo superior em 35% ao custo do sistema CSP. 
Os resultados indicaram que, quando comparado ao sistema convencional utilizado pelo 
distribuidor, o sistema CSP se mostrou menos viável economicamente, apresentando 
um custo nivelado da produção de eletricidade superior em 0,07 USD/kWh ou 57% 
superior. A partir desses resultados, o distribuidor não seria incentivado em investir no 
sistema CSP então neste caso poderia ser adotada alguma política pública para 
incentivá-lo com a finalidade de promover a entrada dessa tecnologia, que produz 
energia limpa, no mercado nacional. Essa discussão poderia ser explorada em um 
possível trabalho futuro. 
Outra sugestão para trabalhos futuro seria simular um sistema semelhante aos propostos 
porém ao invés de armazenar calor do sol, armazenaria gelo para resfriar o ar das 
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câmaras de resfriamento. Outra possibilidade de sistema alternativo aos estudados neste 
trabalho seria a utilização de painéis fotovoltaicos para a geração de eletricidade, assim 
como usinas de energia eólica, com ciclo de refrigeração por compressão a vapor, uma 
vez que sistemas fotovoltaicos apresentam menores investimentos em relação a sistemas 
termossolares. 
É importante destacar que o sistema CSP com ciclo de compressão a vapor proposto 
apresentou um custo nivelado da produção de eletricidade menor que o preço da 
eletricidade pago pelo distribuidor no período diferenciado (das 17:30 às 20:30) 
portanto, uma avaliação econômica poderia ser feita sobre uma planta CSP projetada 
para atender a demanda de eletricidade apenas nesse período de três horas. Esse sistema 
deveria produzir toda a energia necessária ao longo do dia e estaca-la, uma vez que no 
período diferenciado não há incidência de raios solares, ou casa haja, estes apresentarão 
menor intensidade. 
Por fim, pode-se considerar que este trabalho apresentou resultados satisfatórios e a 
partir destes, pôde-se levantar novas questões a respeito da possibilidade de inserir a 
tecnologia de concentração solar no mercado brasileiro.  
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Anexo I – Resultados financeiros anuais das duas plantas 















0 1922580,34 0 0 0 0 -1922580,34 
1 0 18468,75 3296,82 1235203,25 75400,81 -1868945,11 
2 0 16789,77 2997,11 1122912,04 68546,19 -1820185,80 
3 0 15263,43 2724,65 1020829,13 62314,72 -1775859,16 
4 0 13875,85 2476,95 928026,48 56649,74 -1735562,21 
5 0 12614,41 2251,77 843660,44 51499,77 -1698928,63 
6 0 11467,64 2047,07 766964,04 46817,97 -1665625,36 
7 0 10425,13 1860,97 697240,03 42561,79 -1635349,67 
8 0 9477,39 1691,79 633854,58 38692,54 -1607826,31 
9 0 8615,81 1537,99 576231,43 35175,03 -1582805,08 
10 0 7832,55 1398,17 523846,76 31977,30 -1560058,51 
11 0 7120,50 1271,07 476224,32 29070,28 -1539379,80 
12 0 6473,18 1155,52 432931,20 26427,52 -1520580,98 
13 0 5884,71 1050,47 393573,82 24025,02 -1503491,14 
14 0 5349,74 954,97 357794,38 21840,93 -1487954,92 
15 0 4863,40 868,16 325267,62 19855,39 -1473831,09 
16 0 4421,27 789,23 295697,84 18050,35 -1460991,24 
17 0 4019,34 717,48 268816,22 16409,41 -1449318,65 
18 0 3653,94 652,26 244378,38 14917,65 -1438707,20 
100 
 
19 0 3321,77 592,96 222162,16 13561,50 -1429060,43 
20 0 3019,79 539,06 201965,60 12328,63 -1420290,64 
21 0 2745,26 490,05 183605,09 11207,85 -1412318,11 
22 0 2495,69 445,50 166913,72 10188,95 -1405070,35 
23 0 2268,81 405,00 151739,75 9262,69 -1398481,47 
24 0 2062,56 368,18 137945,22 8420,62 -1392491,59 
25 0 1875,05 334,71 125404,75 7655,11 -1387046,24 
26 0 1704,59 304,28 114004,32 6959,19 -1382095,92 
27 0 1549,63 276,62 103640,29 6326,54 -1377595,63 
28 0 1408,75 251,47 94218,44 5751,40 -1373504,46 
29 0 1280,69 228,61 85653,13 5228,54 -1369785,22 












O&M variável Energia gerada Receita 
Valor 
presente 
0 1455256,59 0 0 0 0 -1455256,59
1 0 11384,25 2031,36 779168,32 75400,81 -1393271,39
2 0 10349,32 1846,69 708334,83 68546,19 -1336921,22
3 0 9408,47 1678,81 643940,76 62314,72 -1285693,78
4 0 8553,16 1526,19 585400,69 56649,74 -1239123,39
5 0 7775,60 1387,45 532182,44 51499,77 -1196786,66
6 0 7068,73 1261,31 483802,22 46817,97 -1158298,74
7 0 6426,11 1146,65 439820,20 42561,79 -1123309,71
8 0 5841,92 1042,41 399836,55 38692,54 -1091501,50
9 0 5310,84 947,64 363487,77 35175,03 -1062584,95
10 0 4828,03 861,49 330443,43 31977,30 -1036297,18
11 0 4389,12 783,18 300403,12 29070,28 -1012399,20
12 0 3990,11 711,98 273093,74 26427,52 -990673,77 
13 0 3627,37 647,25 248267,04 24025,02 -970923,37 
14 0 3297,61 588,41 225697,31 21840,93 -952968,47 
15 0 2997,83 534,92 205179,37 19855,39 -936645,83 
16 0 2725,30 486,29 186526,70 18050,35 -921807,07 
17 0 2477,55 442,08 169569,73 16409,41 -908317,28 
18 0 2252,31 401,89 154154,30 14917,65 -896053,84 
19 0 2047,56 365,36 140140,27 13561,50 -884905,26 
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20 0 1861,42 332,14 127400,25 12328,63 -874770,19 
21 0 1692,20 301,95 115818,41 11207,85 -865556,48 
22 0 1538,36 274,50 105289,46 10188,95 -857180,39 
23 0 1398,51 249,54 95717,69 9262,69 -849565,76 
24 0 1271,37 226,86 87016,08 8420,62 -842643,36 
25 0 1155,79 206,23 79105,53 7655,11 -836350,28 
26 0 1050,72 187,49 71914,12 6959,19 -830629,29 
27 0 955,20 170,44 65376,47 6326,54 -825428,40 
28 0 868,36 154,95 59433,15 5751,40 -820700,31 
29 0 789,42 140,86 54030,14 5228,54 -816402,05 





Anexo II – Tabela com taxas de respiração de frutas 
 
104 
 
 
105 
 
 
